
 
 

 
           

       
 

 بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
 /1403 744157 شماره :

 1403/12/29 تاریخ  :
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 و بودجه کشوربرنامه سازمان 

 

 رياست جمهوري 

 مانرئیس ساز

 

واجرایی یکپارچهه نامه نظام فنیهای توسعه کشور و آیینقانون احکام دائمی برنامه (34به استناد ماده)

( 23هیئت وزیهران( و مهاده) 08/03/1400هه مورخ  57697/ت25254نامه شماره کشور)موضوع تصویب

توزیوع نی انتقال و فووق خطوط زمی بهای واحد پایه رشتهفهرست»پیوست وبودجه؛ بهقانون برنامه

شود. این عالی فنی رسیده است؛ ابلاغ میالاجرا که به تصویب شورایاز نوع لازم «1404سال  نیروی برق

بها برای تهیه بَرآورد هزینه کارهایی که تأمین مالی تمام یا بخشهی از آن از ملهو وجهوه عمهومی فهرست

  گیرد.گردد، مورد استفاده قرار میشروع می 0414تدای سال ها از ابکار آنباشد و فرآیند ارجاع
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 دستورالعمل کاربرد
 

ها، شرح فصل ۀمقدم ات،یدستورالعمل کاربرد، کل نیبرق شامل ا یروین عیانتقال و فوق توز ینیرشته خطوط زم هیواحد پا یبها. فهرست1-1

 است: لیبها به شرح ذفهرست یهاوستیو پ هافیواحد رد یبها

 کار یپا مصالح: 1 وستیپ

 یبالاسر یهانهی: شرح اقلام هز2 وستیپ

 یامنطقه بی: ضرا3 وستیپ

 کارگاه  دنیو برچ زی: دستورالعمل تجه4 وستیپ

 دیجد ی: کارها5 وستیپ

های تملک ها و پروژهبها درطرحهای توسعه کشور، استفاده از این فهرستبرنامهقانون احکام دایمی  34نامه اجرایی ماده . بر اساس آئین1-2

قانون مدیریت خدمات  5های اجرایی موضوع ماده گذاری و ساخت و ساز دستگاههای سرمایهها و پروژهای و طرحهای سرمایهدارایی

باشد و بخشی برداری و نگهداری( میرچیدن )اعم از ساخت، بهرهکشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا ب

 .( قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است13یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده )

 :ریبها و مقادفهرست هیکار و ته یاجرا ۀنی. نحوه برآورد هز2

برق  یروین عیانتقال و فوق توز ینیرشته خطوط زم یکارها یشده است که اقلام عموم نییتع یبها به نحوفهرست نیا یهافی. شرح رد2-1

و  فهرست نیا یهافیباشد که اقلام آن با شرح رد ازیمورد ن یاژهیو ییو اجرا یمشخصات فن انجام کار، یکه برا یرا پوشش دهد. در موارد

 فیگروه مربوطه با شماره رد یو در انتها هیآن اقلام ته یمناسب برا فینکند، شرح رد قی( تطب8)مطابق جدول بند  هیپا یبهافهارس  ریسا

اقلام  ی. لازم است مشخصات فنشودیم دهیدار نامستاره یهافیرد عنوانو به  مشخص ستاره با علامت ها،فیرد نی. اشودیدرج م دیجد

و  متیق هیتجز دار، با روشستاره یهافیواحد رد یدرج شود. بها مانیاسناد ارجاع کار و پ یخصوص یمشخصات فن دفترچهدار در ستاره

دار ستاره یهافیرد یبرا یدستورالعمل . هرگاهشودیم مورد نظر درج فیفهرست، محاسبه و در برابر رد نیا یدوره مبنا یهامتیبراساس ق

 . شودیم اضافه دیجد با شماره مربوط فصل مقدمه یانتها و به هیته لازم باشد، متن ازیمورد ن

 نییتع 1-2در بند  شده درج روشواحد هستند، به  یبها ، اما بدونبها موجود استفهرست نیآنها در ا شرح که ییهافیواحد رد ی. بها2-2

 .شودیم دار محسوبستاره یهافیرد زین اقلام نی. اشودیم

 هنگام دیبا 2-2بند  موضوع هیرپایغ یهافیواحد رد یدار(، و بهاستاره )اقلام 1-2بند  موضوع هیرپایغ یهافیواحد رد یو بها . شرح2-3

 برسد. ییاجرا دستگاه بیتصوکار، به  یاجرا ینهیبرآورد هز یبررس

برآورد  مبلغ به جمع ، نسبتدارستاره یهافیبرآورد رد مبلغ چنانچه جمع شود،یواگذار م یمناقصه عموم قیاز طر که یی. در کارها2-4

( درصد 33) یاز س شتری، برشته نیدر ا متعلقه بیضرا و کارگاه دنیو برچ زیتجه ۀنیهز ( بدون اعمالهیرپایو غ هیبها )پافهرست یهافیرد

با  همراه ب،یرا، پس از تصو رشته در آن دارستاره یهافیرد یواحد تمام یو بها ، شرحمناقصه اماز انج قبل ییاجرا است دستگاه لازمباشد، 

 یشورا وسطت بیو تصو یدگیاز رس دارد تا پس در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال ،یفن یعال یشورا رخانهیمربوطه به دب متیق یۀتجز

مناقصه محدود،  قیکه از طر یی. در کارهاردیقرار گ عمل دار( ملاکستاره یهافیرد بیو تصو هیته ۀ)بر اساس دستورالعمل نحو ،یفن یعال

شده به  ادیسقف  شود،یواگذار م مناقصه یبرگزار ندیفرآ از منتج انحصار یاستثنا بهمناقصه  یعدم الزام به برگزار ایمناقصه و  فاتیترک تشر

 ( درصد خواهد بود. 13( درصد و ده )25و پنج ) تسیب بیترت

 روش ای ،ییهافیرد ای فیواحد رد یاز بها یدرصد صورتآنها به  یها، بهافصل مقدمه ای اتیدر کل که یاز اقلام کیهر  ی. برا2-5

 نییروش تعبه  که واحد آن یشود و بها ینیبشیپ مربوط در گروه مناسب و شرح با شماره یاجداگانه فیرد دی، بااست شده نییتع یگرید
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 یبها نییتع یکه برا ی. در صورتشوندیم محسوب هیپا یهافیرد زیاقلام ن نیشود. ا درج شده ادی فیرد در مقابل شود،یمحاسبه م شده

 .باشدیمکسر بها ملاک عمل  ایاضافه  یشده باشد، جمع جبر ینیبشیکسر( بها پ ایاضافه ) کیاز  شیقلم از کار، ب کیواحد 

آنها به  تیهر فصل با توجه به ماه یهافیرد د،یجد یهافیو امکان درج رد ازیمورد ن یهافیبه رد یمنظور سهولت دسترس. به 2-6

از  بیبها شامل شش رقم است که به ترتفهرست یهافیده است. شماره ردش کیبا شماره مشخص تفک یاجداگانه یهافصل ریز ایها گروه

فصل،  ریز ایدر هر گروه  فیفصل و دو رقم آخر به شماره رد ریز ایبه شماره گروه  یشماره فصل، دو رقم بعد بهسمت چپ، دو رقم اول 

 اختصاص داده شده است. 

طبق  ر،یز یهانهیو هز هابیضر ،مربوط به آن هیپا ریغ یهافیبها و ردفهرست نیا یهافیرد کل یبرآورد، به جمع بها هی. هنگام ته2-7

 .شودیاعمال م 8-2شده در بند  نییروش تع

 :باشدیم ریدرج شده است، به شرح ز 2 وستیکه شرح اقلام آن به عنوان راهنما در پ یبالاسر بی. ضر2-7-1

که به صورت  ییکارها یبرا یعمران یهاطرح یبالاسر بی(:  ضر17 یال 15 ،1نصب، احداث و حمل )فصول  ،یفصول طراح ی. براالف

 یاستثنا بهمناقصه   یعدم الزام به برگزار ایمناقصه و  فاتیکه به صورت ترک تشر ییکارها یو برا 3/1برابر  شوند،یمناقصه واگذار م

که به صورت  ییکارها یبرا یرعمرانیغ یهاطرح یبالاسر بیباشد. ضریم 2/1برابر  شوند،یواگذار م مناقصه یبرگزار ندیفرآ از منتج انحصار

 یاستثنا بهمناقصه  یعدم الزام به برگزار ایمناقصه و  فاتیکه به صورت ترک تشر ییکارها یو برا 41/1برابر  شوند،یمناقصه واگذار م

 . باشدیم 33/1برابر  شوند،یواگذار م مناقصه یبرگزار ندیفرآ از منتج انحصار

 . باشدیم 14/1برابر  یبالاسر بی(: ضر8تا  2)فصول  زاتیتجه نیفصول تام ی. براب

( PCو نصب ) نیتام یهامانی(، پEP) زاتیتجه نیو تام یطراح یهامانیاسناد ارجاع کار پ میدر تنظ زاتیتجه نیفصول تام یبالاسر بیضر

 فی، فاقد ردP) زاتیتجه نیتام یهامانیو به فصول مذکور در پ ردیگیم( مورد استفاده قرار EPCو نصب ) نیتام ،یطراح یهامانیو پ

 .ردیگی(، تعلق نمیطراح اینصب 

 فصول یبرا تنها بیضر نیا. 3 وستیمفاد پ تیکار با رعا یدر زمان برآورد اجرا یدستورالعمل ابلاغ نیمطابق آخر یامنطقه بی. ضر2-7-2

 .ردیگینم تعلق فصول ریسا به و شودیم اعمال( 17 یال 15)فصول  حمل و آزمون نصب، احداث،

 ای کیکه صرفا شامل  ییاسناد ارجاع کارها میدر تنظ مذکور نهی. هز4 وستیپ دستورالعمل مطابق کارگاه دنیو برچ زیتجه ینهی. هز2-7-3

 .ردیگینم( باشد، تعلق 16 و 15)فصول  ییاجرا اتیو حمل که فاقد عمل یطراح زات،یتجه نیاز خدمات تام یامجموعه

 . ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.2-7-4
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 نیا یهافیرد و بر حسب نییتع ،یفن و مشخصات ییاجرا یهانقشه ، براساسآن اقلام ریهر کار، مقاد یاجرا ینهیبرآورد هز ی. برا2-8

 هافیکل رد یواحد، مقدار و بها ی، واحد، بهاشرح ،مارهش شامل که یو فهرست شودیم یریگ، اندازهمربوط هیپا ریغ یهافیبها و ردفهرست

 .شودیم هی، تهاست

مربوط به هر فصل، مبلغ  یهافیکل رد یاست. از جمع بها فیواحد آن رد یضرب مقدار در بهاحاصل ف،یکل هر رد یفهرست، بها نیا در

 ،یدستمزد یهاو از جمع مبالغ  فصل زاتیتجه نیبها در بخش تامفهرست نیجمع مبلغ ا زاتیتجه نیتام یهافصل و از جمع مبالغ فصل

( و 1-7-2)با توجه به مفاد بند  یبالاسر بی. سپس ضردیآیکار مورد نظر به دست م یبرا ،در بخش دستمزد ابهفهرست نیجمع مبلغ ا

در  زاتیتجه نیبخش تام یضرب جمع بهابخش دستمزد ضرب شده و سپس با حاصل یدر جمع بها ،یدر پ یبه صورت پ یامنطقه بیضر

برآورد  جه،ینت شود،یکارگاه، به آن اضافه م دنیو برچ زیتجه ۀنیهز تی. در نهاشودی( جمع م1-7-2)با توجه به مفاد بند  یبالاسر بیضر

شده،  هیته ۀشده، مجموع مهیبها ضمفهرست  5 یال 1 یهاوستیو پ هافصل ۀمقدم ات،یکل ادشده،یکار خواهد بود. به مدارک  یاجرا ۀنیهز

 .شودیم دهیکار(، نام یجراا نهی)برآورد هز مانیمنضم به پ رکاریبها و مقادبه عنوان فهرست

موضوع بخشنامه  «صنعت برق EPC یدر پروژه ها هیپا یدستورالعمل نحوه استفاده از فهارس بها»ضوابط  ،EPC یهامانیپ. در 2-8-1

 گردد. تیرعا دیبا 25/35/1399مورخ  265223/99شماره 
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 مستندسازی نظام اجرایی نامهآیین 13قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده  23. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 2-9

 و ایمرحله یک مناقصات در پیشنهادی متناسب هایقیمت دامنه تعیین مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل رسانیاطلاع و

 باشد.های بعدی آن میو اصلاحیه چهارم ویرایش -ایدومرحله

هزینه عملیات اجرایی  از نظر که اطلاعات هر نوع و به طور کلی کار کامل برآورد باید مشخصات کننده مشاور یا واحد تهیه مهندس. 3

-و نقشه خصوصی فنی و در مشخصات باشد، تهیه داشته آگاهی به آن نسبت پیشنهاد قیمت ارائه پیمانکار برای است و لازم مؤثر بوده مربوط

 کند. درجها 

 ،یدیاز توان تول قانون حداکثر استفاده»ضوابط  تیبا رعا برآوردکننده  هیواحد ته ایاست که مهندس مشاور  نیا «هیمنبع ته درج»از  منظور

 دکنندهیخارج کشور است و علاوه بر آن، چنانچه تول ایساخت داخل  ،مشخص کند که اقلام کار ،«یرانیا یاز کالا تیکشور و حما یخدمات

را با مشخصات مشابه و  کالا( که همان موجود موارد تمام تعداد، تیکفا عدم)در صورت  دکنندهیتول پنجمنحصر به فرد نباشد، حداقل نام  کالا

ارجاع کار، فهرست مذکور توسط  ندیفرا در. دینمااسناد ارجاع کار درج  یخصوص یدر مشخصات فن کنند،یم دیبه هم تول کینزد یهامتیق

گر اقصه)از فهرست مذکور( توسط هر من کالا دکنندهیچند تول ای کی بها فهرست یهافیرد یقرار گرفته و برا یگران مورد بررسمناقصه

 یکالا ازیامت عنوان به( یادومرحله مناقصاتهر کالا )در  یکنندگان مختلف برادیمحصولات تول یبازرگان یفن ازیامت نیو کمتر دهیانتخاب گرد

 ماده الف بند موضوع یهافهرست که یموارد در. گرددیم درج مانیپ در مناقصه برنده دییتا مورد فهرست تینها در و شودیم لحاظ مذکور

به صورت کامل در  همربوط یکالا ی( برادکنندگانیفهرست مذکور )تول باشد شده منتشر یمرکز دستگاه توسط مناقصات یبرگزار قانون 26

 مندرج ،هر کالا یکنندگان مختلف برادیاز محصولات تول کیمختار است هر  مانکاریپ مان،یپ یزمان اجرا در.  گرددیاسناد ارجاع کار درج م

 .دینما نیتام یرا بدون هرگونه تبعات مال مانیدر پ هیست منبع تهدر فهر

 نهیبرآورد هز ای ریبها و مقاداست، فهرست ازیمورد ن هیپا یبهارشته فهرست کیاز  شیها، به بآن یاجرا ۀنیبرآورد هز یکه برا یی. در کارها4

. شودیم هیطور جداگانه ته رشته مربوط به هیپا یبهارشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست کیاز کار که مربوط به  هر بخش یاجرا

همراه با برگه خلاصه برآورد که برآورد  شود،یم هیمختلف کار ته یهابخش یبرا بیترت نیکه به ا یانهیبرآورد هز ای ریبها و مقادفهرست

کار، به  یاجرا ۀنیبرآورد هز ای ریبها و مقادعنوان فهرست در آن منعکس است، به زیع نصورت جمو به  کیمختلف کار به تفک یهابخش

 .شودیم هیها( تهرشته کار )تمام کل یبرا کارگاه دنیو برچ زیفهرست تجه کینوع کارها تنها  نی. در اشوندیم ملحق گریکدی

تفاوت  ستموظف ا مانکاریپ ،مندرج در مقدمه فصول یمندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فن ی. در صورت تفاوت مشخصات فن5

. در گرددینم منظورمذکور  یبابت تفاوت مشخصات فن ییمجزا نهیهز چیخود منظور نموده و ه یشنهادیپ متیمذکور را در سرجمع ق یبها

 .باشدیم مانیپ ومندرج در اسناد ارجاع کار  یاساس مشخصات فن و انجام کار بر زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاریهر حال پ

 لوولتیک 433و  233و  لوولتیک 132تا  63 لوولت،یک 33تا  1ولتاژ کارکرد  بیو انتقال، به ترت عیمتوسط، فوق توز ولتاژ. منظور از 6

 .باشدیم

در  31/33/96مورخ  1232579/96به شماره  «مانکارانیتوسط پ متیق شنهادیبها همراه با پ هینحوه ارائه تجز». در استفاده از دستورالعمل 7

و مصالح  زاتیتجه نی( که بخش تام(PCو نصب  زاتیتجه نیتام یهاپروژه ایو مصالح و  زاتیتجه نیتام یهااسناد ارجاع کار پروژه نیتدو

گران توسط مناقصه متیق شنهادیو ارائه پ هیدستورالعمل مذکور در زمان ته 5جداول  لیتکم باشد،یمبلغ برآورد ارجاع کار م %85از  شیب

 .باشدینم یالزام

بها فهرست نیکه در ا یاقلام فیجهت برآورد و استفاده از رد ع،یانتقال و فوق توز ینیزم خطوط یهااسناد ارجاع کار پروژه نی. در تدو8

 :گرددیماستفاده  ریاز جدول ز  باشد،یموجود نم
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 فصل عنوان کار موضوع رشته

 هیابن

 یآسفالت، حفار بیتخر ،یارزنیش کاتر،

 بتن بیتخر ،یکیمکان یحفار ،یدست
 دنیو برچ بیتخر اتیعمل

 یرطوبت یکار قیعا و سقف وارهیکف ، د یبند قیعا

 سطوح یو نگهدار یداریپا اتیعمل تیکر شات یسدساز

 و انتقال فاضلاب یآورجمع

 یو مرمت نوار حفار یخاک اتیعمل چاه و نقب  یحفار

 یفولاد یکارها و سقف( وارهی)کف، د یبندآرماتور

 یبندو قالب یبتن یکارها و سقف( وارهی)کف، د یزیربتن

 یبندو قالب یبتن یکارها و سقف( وارهی)د یبندقالب

 یفولاد یکارها یچدن چهیو در قطعات

 برق یروین عیتوز فوق و انتقال یهاپست

و  (Support) و نصب نگهدارنده هیته

و نصب  هیو مهره، ته چیدستک به همراه پ

 هیاتصالات، پا هیو نردبان کابل و کل ینیس

 نگهدارنده مفصل

 آلات پستآهن

 یروین عیتوز فوق و انتقال ییهوا خطوط

 برق
 یگذاربرج و یبردارنقشه ،یابیریمس ریمس یسازادهیپ و یبردارنقشه

 یبرق ساتیتاس

 یصنعت یهاچراغ داخل کانال ییروشنا ساتیتاس

 قیاعلام حر لیوسا قیاعلام حر ساتیتاس

 یارتباط لیتلفن و وسا یهاکابل یمخابرات ساتیتاس

 

 

توان تولیدی و  قانون حداکثر استفاده از» 5های مندرج در این فهرست بها برای کالاها و خدمات انحصاری موضوع ماده . استفاده از قیمت9

موضوعیت نداشته و ضروری است در هرگونه ارجاع کار، برآورد قیمت کالاها و خدمات « خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

اد قانون ی 5بند ب ماده  5نامه اجرایی تبصره های مربوطه از جمله آییننامهانحصاری و انعقاد قرارداد مشمول، با رعایت قانون مزبور و آیین

 شده صورت گیرد.

 

13 .
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 هستند. گریکدیو مکمل  کیتفک رقابلیغ یاجزا ها،فیها و شرح ردمقدمه فصل ات،ی. مفاد کل1

از  کیواحد هر  یبلکه بها ست،یمشخصات کامل کار ن کنندهنییتع ییتنهابه  ات،یها و کلو شرح درج شده در مقدمه فصل هافی. شرح رد2

مورد نظر  فیبها و ردفهرست نیشده در ا نییو با مشخصات تع باشد یکه کار طبق نقشه و مشخصات فن لحاظ می گردد یدر صورت هافیرد

 مطابقت داشته باشد.

 یهابرق، در پروژه یروین عیانتقال و فوق توز ینیمربوط به رشته خطوط زم یکارها یاجرا ۀنیبها، متوسط هزفهرست نیا یهامتی. ق3

دانش  یریکارگبه  زی( و ن8 یال 2فصول )در  زاتیتجه نیتأم ای دیخر یهانهیهز و شامل بوده یسازنهیاحداث، توسعه، اصلاح و به د،یخر

 ریو مصالح در سا زاتیتجه یاندازنصب، آزمون و راه ،یحمل، بارانداز ،یریبارگ ،یطراح یو ابزار کار برا آلاتنیماش ،یانسان یروین ،یفن

 صرف نظر شده است.  ها،فیموارد در شرح رد نیاختصار از درج ا یفصول مربوطه است و برا

 یطیمح طیشرا بابت ییبهااضافه چگونهی. هاست یفن و مشخصات نقشه کار، طبق انجام یبرا یکامل یهامتیبها، قفهرست نیا یهامتی. ق4

کارگاه،  یدر محدوده یو بارانداز ییجابجا ،یریکار، بارگ ارتفاع ای عمق ،نیزم یکیزیو مشخصات ف یتوپوگراف ،ینحوه دسترس ،یو جو

بها اضافه ایبها  آن یبها برافهرست نیدر ا به صراحت کند، جز آنچه مخصوص ایتر کار را مشکل یاجرا که یگریاز شهر و موارد د یدور

 .تعلق نمی گیرد، است شده ینیبشیپ

 :زاتی. حمل تجه5

خارج از کارخانه سازنده  ییاجرا اتیبوده و فاقد هرگونه عمل اتزیتجه نیمربوطه صرفا شامل تام یهافی، شرح رد8 یال 2. در فصول 5-1

از  کی چیه متیکارگاه در ق ای داریسازنده تا محل انبار خر ایمذکور از محل انبار فروشنده  زاتیتجه حمل ۀنی. هزباشدیانبار فروشنده م ای

 17در فصل  یاجداگانه یهافیمندرج در فصل حمل( به صورت رد طیحمل فوق )با شرا نهیفصول منظور نشده است و هز نیا یهافیرد

مذکور  یهافیرد متی. لازم به ذکر است، در قشودیلحاظ م مانیاسناد ارجاع کار برآورد و در پ هی)حمل( توسط مشاور در زمان ته

اختصار از درج عبارات  یشده است و برا ینیبشیپ ندهزدر محل کارخانه سا یریارگو ب یبندبسته ش،یساخت، آزما ه،یمواد اول هیته یهانهیهز

 صرف نظر شده است. ها،فیفوق در شرح رد

 ،یریبارگ یهانهیباشد، هزیو ... م یاندازنصب، آزمون، راه احداث، لیاز قب ییاجرا یهاتیشامل فعال هافی، که شرح رد16. در فصل 5-2

فصول مذکور منظور شده  یهافیبار، در ردچند  ای کیآلات در محل کارگاه، اعم از زارآلات و ابنیمصالح، ماش زات،یتجه یحمل و بارانداز

 است.

 . مطابق پیوست مربوط اعمال می گردد، کارگاه دنیو برچ زیتجه ۀنیو هز یبالاسر ،یامنطقه یهابیضر به مربوط . مبلغ6

 ایروز  یهامتیآن با ق سهیمقا ای گر،ید ارسبها با فهفهرست نیا سهیمقا ای گر،یکدیبها با فهرست نیا یهافصل سهیاز مقا یریگجهی. با نت7

 .تعلق نمی گیردشده است  نییصراحت تعبجز آنچه به  یوجه اضاف گر،ید سهیهر نوع مقا ای مت،یق هیاستناد به تجز

8 . 

 شیرایو نیبرق با لحاظ آخر یروین عیانتقال و فوق توز ینیبها جهت استفاده در خطوط زمفهرست نیدر ا هافیرد یتمام ی. بها9

سازمان برنامه و بودجه  یابلاغ یعموم یمشخصات فن ران،یا یصنعت قاتیموسسه استاندارد و تحق رو،یوزارت ن ،یالمللنیمعتبر ب یاستانداردها

 یهیاست. بد شده نییهر فصل، تع در مقدمه هیپا یدر مشخصات فن رانیشبکه برق ا تیریو شرکت مد ریشرکت توان یابلاغ ضوابطکشور و 

مندرج در اسناد  یمشخصات فن ری( و سامانیمذکور )مندرج در پ یو انجام کار بر اساس ضوابط فن زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاریاست پ

 .باشدیم مانیارجاع کار و پ

 ایمهندس مشاور  دیقبل از سفارش به تائ مان،یپ یبا مشخصات فن قیاز نظر تطب دیبا از،یمورد ن زاتیمصالح و تجه یکاتالوگ فن ای. نمونه 13

 کارفرما برسد.
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 .است دهینگرد لحاظ بها فهرست نیا ییاجرا فصول یهافیرد در( مانکارانی)پ نصب خطر تمام مهیب نهیهز. 11

ها صورت مجلسدستورکارها و صورت ،ییاجرا یهاانجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه یکارها بر اساس ابعاد کارها یریگ. اندازه12

 .شودیم امانج شدهنییتع روشبه  یریگ، اندازهاست شده ینیبشیبها پفهرست نیدر ا یریگاندازه یبرا یاژهیو روش که ی. در مواردردیگیم

در مورد  ناًیع لوولت،یک 63 زاتیتجه یاندازنصب و آزمون و راه ن،یتأم ،یفصول مربوط به طراح یهافیرد هیکل ی. مفاد مقدمات و بها13

 .باشدیصادق م زین لوولتیک 66 زاتیتجه

 :   باشدیعمل م یمبنا ریز یاز دامنه استفاده شده است الگو زاتیتجه یکه جهت مشخصات فن ی. در موارد14

 . گرددیم زینآمپر  133و  25دامنه مذکور شامل « پرآم 133تا  25» . در عبارت 14-1

 .گرددیآمپر نم 133دامنه مذکور مشمول « آمپر 133از  شتریب». در عبارت 14-2

 دیبا ،یدفن صورت به کابل یمانند اجرا ،ستین سریآنها بعداً م کامل یبازرس و امکان شودیم دهیکار پوش از انجام پس که یاتی. عمل15

 جلسهمشاور، صورت ، با مهندسشدن دهیاز پوش کار و قبل یاجرا نیح ،و دستورکارها یفن مشخصات ،ییاجرا یهاآنها با نقشه مطابقت

 شود.

 :ردیگ قرار توجه مورد دیبا زین ریز موارد شود، هیته ضوابط اساس بر دیبا که جلساتصورت میتنظ در. 16

 ،یعموم یفن مشخصات ،ییاجرا یهانقشه اساس بر و اتیعمل یاجرا نیح در دیبا مان،یپ در شده  نییتع موارد در جلساتصورت. 16-1

 :باشند ریز اطلاعات شامل مورد حسب و شوند هیته دستورکارها و یخصوص یفن مشخصات

 جلسه،صورت خیتار و شماره و مانیپ موضوع مان،یپ خیتار و شماره مانکار،یپ مشاور، مهندس کارفرما، نام -

 جلسه،صورت موضوع کار یاجرا یبرا لازم یفن هاتیتوج و لیدلا ذکر -

 کار، یفن مشخصات انیب و کامل اتییجز با نقشه میترس و یکاف حاتیتوض هیارا -

 .اتیعمل احجام و ریمقاد محاسبه و کار نمودن متره -

جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما )در موارد تعیین شده( برسد. تمامی صورت .16-2

وضعیت به همراه جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور )با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار( برای اعمال در صورتصورت

جلسات مزبور به عللی مورد هفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورتظرف مهلت سهموضوع کار و جدول خلاصه مقادیر 

جلسه تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت

جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و

جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت

جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از ی، چنانچه صورتجلسه اصلاحجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتدریافت صورت

جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت

 گردد.مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

 گردد.یلحاظ م تیدر صورت وضع 7/3 بیمهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضر دییکه مورد تاما جلسات فاقد ابلاغ کارفرصورت

های مهندس مشاور و جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورتابلاغ صورت

 کاهد.پیمانکار نمی

 نیبالاتر دییو تا تیو ابلاغ صرفاً با مسوول باشد داشته مطابقت جلسهصورت موضوع اتیعمل یاجرا زمان با دیبا کارفرما ابلاغ خیتار. 16-3

 انجام شود. گریدر زمان د تواندیم ییمقام دستگاه اجرا

 شود. لیتحو یحمل و نگهدار یمناسب برا یبندنو بوده و در بسته دیبا زاتیتجه ی. تمام17

 است. شده محاسبه 1433سال  چهارم ماهه سه یهامتیق یبها بر مبنافهرست نی. ا18
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  یبردارنقشه و یابیطراحی، مسیر : فصل اول
 مقدمه

 ،یبردارنقشه ،یابیریمس شامل و دارد اختصاص برق یروین عیتوز فوق و انتقال ینیزم خطوط یلیتفص یطراح به فصل نیا موضوع. 1

که به صورت  ییهامانیپ در صرفاً کی گروه یهافیرد است ذکر به لازم. باشدیم رهیغ و یساختمان و یکیمکان و یکیالکتر محاسبات

EPC  قابل استفاده است. گردد،یو اجرا( انجام م نیتام ،ی)طراح 

 انجام ینحو به( یرسطحیو ز ی)روسطح معارض و موانع عوارض، به توجه با روین انتقال خطوط یانتها و ابتدا فاصل حد در یابیریمس. 2

 و مشخصات اساس بر ،یابیباز قابل یهاشناسه و دهیگرد مشخص ایزوا محل. شود انتخاب ریمس نیتریاقتصاد و نیترکوتاه که ردیگیم

 ذکر با ریمس یکروک و هاآن بیمعا و ایمزا شرح با مختلف یهانهیگز. گرددیم ثبت مان،یپ و کار ارجاع اسناد در مندرج یفن ضوابط

 ابلاغ کارفرما توسط یکتب طور به)که  مصوب ریمس یرو بر یبردارنقشه اتیعمل. گرددیم هیته هاآن نیب فاصل حد و ایزوا اتیجزئ

 و روین انتقال ینیزم خطوط محور نیطرف یمتر پنج محدوده در عوارض میترس با لیپروف و پلان یهانقشه. شودیم انجام( است دهیگرد

 افزارنرم با مرتبط شیرایو قابل یکیالکترون نسخه یرو بر خط یطراح اطلاعات هیکل. گرددیم هیته کار ارجاع اسناد در مندرج اسیمق با

 . گرددیم لی( تحوی)بر اساس مشخصات فن یطراح ندیمورد استفاده در فرا

 فصل یهافیرد متیق در رهیغ و یبردارنقشه خیم هیته ها،نقشه ریتکث و هیته لم،یف و عکس هیته لیقب از کار یاجرا یجانب یهانهیهز. 3

 . گرددیلحاظ نم یاجداگانه ینهیهز بابت نیا از و است شده منظور

 .باشدیم فصل نیا ضوابط بر حاکم "یبردارنقشه خدمات یهاتعرفه دستورالعمل"در مندرج یفن مشخصات هیکل. 4

 است. عیصنعت برق در بخش انتقال و فوق توز یداده مکان گاهیاستاندارد پا شیرایو نیبر اساس آخر 313332 و 313331 یهافیرد. 5

 و کیژئوتکن خدمات تعرفه از ازین صورت در و است نشده لحاظ فصل نیا در کیژئوتکن شاتیآزما با مرتبط اقدامات هیکل نهیهز. 6

 .گرددیم استفاده مصالح مقاومت

 .است شده درج ریز جدول در فصل نیا یهاگروه مختصر شرح و شماره از،ین مورد یهافیرد به یدسترس سهولت منظور به. 7

 

 هاگروه مختصر شرح و شماره جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 ریمس انتخاب و یلیتفص یطراح 31

  ی( طوللیمقطع )پروف هیته 32

 یمکان و یفیتوص اطلاعات 33
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مجموعه 

و ارائه  FDPطراحی تفصیلی و ارائه گزارش در فرمت 
افزاری مربوط به طراحی خط مطابق با شرایط های نرمفایل

 مندرج در مقدمه فصل.

۱1۱1۱1 

  

 کیلومتر 

بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا و انتهای خط، پیشنهاد 
های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات گزینه

محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و 
 ها.مقایسه فنی و اقتصادی آن

۱1۱1۱2 

  
 کیلومتر 

و ارتفاعی  1۰2۱۱۱تهیه مقطع )پروفیل( طولی به مقیاس 
 متر از طرفین عرض مسیر. 5و پلان  1۰5۱۱

۱1۱2۱1 

 ۱1۱3۱1 برداشت اطلاعات توصیفی و مکانی در هر نقطه. عدد   

  
 عدد 

 SFGصورت استفاده از در ۱1۱3۱1بها به ردیف اضافه
 فرکانسه در هر نقطه.دو

۱1۱3۱2 
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  یمس عیتوز فوق یهاکابل : دومفصل 
  مقدمه

 شیرایو نیآخر با منطبق( مورد)حسب  فصل، نیا موضوع لوولتیک 132 و 63 ولتاژ سطح در یمس یهاد با یقوفشار یهاکابل. 1

 .است شده گرفته نظر در روین وزارت دییتا مورد یداخل و یالملل نیب یاستانداردها

 کارخانه درب در لیتحو و یبندبسته ،یاکارخانه یهاآزمون هیکل انجام ه،یته شامل صرفاً فصل نیا در شده درج یهاکابل یبها. 2

 .است سازنده

 از نوع ترکیبی نوار و سیم مسی است. 1کابل لدیش. 3

یم استفاده مفصل و سرکابل فصل از و است نشده گرفته نظر در یجانب ملحقات ریسا و هامفصل ها،سرکابل ،فصل نیا یهافیرد در. 4

 . شود

 شده منظور فصل نیا یهادر بهای ردیف 3و درپوش انتهایی 2مشخصات یفلز ورقه همراه به کابل یبندبسته یبرا یفلز قرقره نهیهز. 5

 .باشدیم کارفرما به متعلق مذکور یهاقرقره تیمالک و است

 .است نشده لحاظ فصل نیا یهافیرد یدر بها Pulling Eye زیتجه نهیهز. 6

 .باشندیم تیبا پوشش گراف HDPE ای PVCروکش  یدارا هاکابل هیکل. 7

 است.  4یقطاع نوع از شتر،یب مقاطع یبرا و فشرده یارهیدا نوع از مربع،متریلیم 1333 مقطع سطح تا هایهاد ساختار. 8

 .است شده گرفته نظر در ییمجزا یهافیرد ،یمس لدیش مقطع رییتغ و( یشعاع ای ی)طول آبضد یهاهیلا یبرا. 9

 .است شده درج ریز جدول در فصل نیا یهاشماره و شرح مختصر گروه از،یمورد ن یهافیرد به یدسترس سهولت منظور به. 13
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 هاگروه مختصر شرح و شماره جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

   XLPE قیو عا یمس یهاد بازره بدون لوولتیک 66/38کابل  31

  XLPE قیو عا یمس یوم با هادینینوار آلوم نوع ازدار زره لوولتیک 66/38کابل  32

  XLPE قیو عا یمس یهاد باوم ینیآلوم میس نوع ازدار زره لوولتیک 66/38کابل 33

  XLPE قیعاهادی مسی و  شده با 5یاکرکره لوولتیک 66/38کابل  34

 یشعاع آبضد لوولتیک 66/38 کابل یبرا بهااضافه 35

 یطول و یشعاع آبضد لوولتیک 66/38 کابل یبرا بهااضافه 36

 لوولتیک 66/38 کابل لدیش مقطع سطح رییتغ بابت بهااضافه 37

   XLPE قیو عا یمس یهاد بازره بدون لوولتیک 132/76کابل  38

  XLPE قیو عا یمس یهاد باوم ینینوار آلوم نوع ازدار زره لوولتیک 132/76کابل  39

  XLPE قیو عا یمس یهاد باوم ینیآلوم میس نوع ازدار زره لوولتیک 132/76کابل  13

  XLPE قیعا و یمس یهاد با شده یاکرکره لوولتیک 132/76کابل  11

 یشعاع آبضد لوولتیک 132/76 کابل یبرا بهااضافه 12

 یطول و یشعاع آبضد لوولتیک 132/76 کابل یبرا بهااضافه 13

 لوولتیک 132/76کابل لدیش مقطع سطح رییتغ بابت بهااضافه 14

                                                           
5 Corrugated 



  یمس عیتوز فوق یهاکابل:  دومفصل 
 1313فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  

 

 
 

12  

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 متر طول 67۳321۳۱۱۱

، شیلد EPFXعایق زره با  کیلوولت بدون 66/38کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  5۱مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 5۱۱

۱2۱1۱1 

  

 متر طول 84۳194۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 66/38کابل 
 63۱میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  5۱مسی با مقطع 
 میلیمتر مربع.

۱2۱1۱2 

  

 متر طول 1۱2۳819۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 66/38کابل 
 8۱۱میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  5۱مسی با مقطع 
 میلیمتر مربع.

۱2۱1۱3 

  

 متر طول 124۳7۱2۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 66/38کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  5۱مسی با مقطع 

 مربع.میلیمتر  1۱۱۱

۱2۱1۱4 

  

 متر طول 152۳625۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 66/38کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  5۱مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 12۱۱

۱2۱1۱5 

  

 متر طول 7۱۳754۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 5۱۱مسی با مقطع 

۱2۱2۱1 

  

 متر طول 88۳487۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱مسی با مقطع 

۱2۱2۱2 

  

 متر طول 1۱8۳۱63۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 8۱۱مسی با مقطع 

۱2۱2۱3 

  

 متر طول 131۳۱61۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع
 میلیمتر مربع. 1۱۱۱مقطع مسی با 

۱2۱2۱4 

  

 متر طول 16۱۳4۱8۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱مسی با مقطع 

۱2۱2۱5 

  

 متر طول 74۳549۳۱۱۱

آلومینیومی، عایق دار با سیم کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 5۱۱مسی با مقطع 

۱2۱3۱1 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 متر طول 93۳233۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱مسی با مقطع 

۱2۱3۱2 

  

 متر طول 113۳859۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 8۱۱مسی با مقطع 

۱2۱3۱3 

  

 متر طول 138۳۱9۱۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱با مقطع ، شیلد مسی

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱مسی با مقطع 

۱2۱3۱4 

  

 متر طول 169۳۱11۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱مسی با مقطع 

۱2۱3۱5 

 متر طول 74۳25۱۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 66/38کابل 
 میلیمتر مربع. 5۱۱هادی مسی با مقطع 

۱2۱4۱1 

 متر طول 92۳86۱۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 66/38کابل 
 میلیمتر مربع. 63۱هادی مسی با مقطع 

۱2۱4۱2 

 متر طول 113۳4۱2۳۱۱۱  

، با EPFXشده با عایق ای کیلوولت کرکره 66/38کابل 
 میلیمتر مربع. 8۱۱هادی مسی با مقطع 

۱2۱4۱3 

 متر طول 137۳537۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 66/38کابل 
 میلیمتر مربع. 1۱۱۱هادی مسی با مقطع 

۱2۱4۱4 

 متر طول 168۳333۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 66/38کابل 
 میلیمتر مربع. 12۱۱مسی با مقطع هادی 

۱2۱4۱5 

 درصد 1  

برای کابل  ۱2۱1۱5تا  ۱2۱1۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱2۱5۱1 

 درصد 1  

برای کابل  ۱2۱2۱5تا  ۱2۱2۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱2۱5۱2 

 درصد 1  

برای کابل  ۱2۱3۱5تا  ۱2۱3۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱2۱5۱3 

 درصد 2  

برای کابل  ۱2۱1۱5تا  ۱2۱1۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱2۱6۱1 

 درصد 2  

برای کابل  ۱2۱2۱5تا  ۱2۱2۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱2۱6۱2 

 درصد 2  

برای کابل  ۱2۱3۱5تا  ۱2۱3۱1های بها به ردیفاضافه
 شعاعی و طولی. آبضد

۱2۱6۱3 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 درصد 1  

برای کابل  ۱2۱4۱5تا  ۱2۱4۱1های بها به ردیفاضافه
 آب طولی.ضد

۱2۱6۱4 

  49۳۱۱۱ 

 -متر مربع میلی
 مترطول

افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر  
 کیلوولت. 66/38نوع کابل 

۱2۱7۱1 

  

 متر طول 98۳473۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  بدونکیلوولت  132/76کابل 
 5۱۱میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  95مسی با مقطع 
 میلیمتر مربع.

۱2۱8۱1 

  

 متر طول 118۳438۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 132/76کابل 
 63۱میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  95مسی با مقطع 
 میلیمتر مربع.

۱2۱8۱2 

  

 متر طول 138۳931۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 132/76کابل 
 8۱۱میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  95مسی با مقطع 
 میلیمتر مربع.

۱2۱8۱3 

  

 متر طول 167۳717۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 132/76کابل 
با مقطع میلیمتر مربع، با هادی مسی  95مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱

۱2۱8۱4 

  

 متر طول 2۱3۳826۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 132/76کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  95مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 12۱۱

۱2۱8۱5 

  

 متر طول 252۳388۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 132/76کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  95با مقطع  مسی

 میلیمتر مربع. 16۱۱

۱2۱8۱6 

  

 متر طول 1۱4۳578۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 5۱۱مسی با مقطع 

۱2۱9۱1 

  

 متر طول 125۳781۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱مسی با مقطع 

۱2۱9۱2 

  

 متر طول 147۳545۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX هادی  میلیمتر مربع، با 95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 8۱۱مسی با مقطع 

۱2۱9۱3 

  

 متر طول 178۳114۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱مسی با مقطع 

۱2۱9۱4 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 متر طول 216۳464۳۱۱۱

با نوار آلومینیومی، عایق دار کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱مسی با مقطع 

۱2۱9۱5 

  

 متر طول 268۳۱36۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 16۱۱مسی با مقطع 

۱2۱9۱6 

  

 متر طول 1۱7۳435۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 5۱۱مسی با مقطع 

۱21۱۱1 

  

 متر طول 129۳216۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱مسی با مقطع 

۱21۱۱2 

  

 متر طول 151۳575۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 8۱۱مسی با مقطع 

۱21۱۱3 

  

 متر طول 182۳978۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱مسی با مقطع 

۱21۱۱4 

  

 متر طول 222۳374۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱مسی با مقطع 

۱21۱۱5 

  

 متر طول 275۳355۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 16۱۱مسی با مقطع 

۱21۱۱6 

 متر طول 1۱4۳283۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 132/76کابل 
 میلیمتر مربع. 5۱۱هادی مسی با مقطع 

۱211۱1 

 متر طول 125۳426۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 132/76کابل 
 میلیمتر مربع. 63۱هادی مسی با مقطع 

۱211۱2 

 متر طول 147۳129۳۱۱۱  

، با EPFXعایق  ای شده باکیلوولت کرکره 132/76کابل 
 میلیمتر مربع. 8۱۱هادی مسی با مقطع 

۱211۱3 

 متر طول 177۳611۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 132/76کابل 
 میلیمتر مربع. 1۱۱۱هادی مسی با مقطع 

۱211۱4 

 متر طول 215۳852۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 132/76کابل 
 میلیمتر مربع. 12۱۱با مقطع هادی مسی 

۱211۱5 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 متر طول 267۳28۱۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 132/76کابل 
 میلیمتر مربع. 16۱۱هادی مسی با مقطع 

۱211۱6 

 درصد 1  

برای کابل  ۱2۱8۱6تا  ۱2۱8۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱212۱1 

 درصد 1  

برای کابل  ۱2۱9۱6تا  ۱2۱9۱1های ردیفبها به اضافه
 آب شعاعی.ضد

۱212۱2 

 درصد 1  

برای کابل  ۱21۱۱6تا  ۱21۱۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱212۱3 

 درصد 2  

برای کابل  ۱2۱8۱6تا  ۱2۱8۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱213۱1 

 درصد 2  

برای کابل  ۱2۱9۱6تا  ۱2۱9۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱213۱2 

 درصد 2  

برای کابل  ۱2۱1۱۱6تا  ۱2۱1۱۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱213۱3 

 درصد 1  

برای کابل  ۱211۱6تا  ۱211۱1های بها به ردیفاضافه
 آب طولی.ضد

۱213۱4 

  49۳۱۱۱ 

 -متر مربع میلی
 مترطول

افزایش  هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر  
 کیلوولت. 132/76نوع کابل 

۱214۱1 
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  یمس انتقال یهاکابل:  سومفصل 
  مقدمه

 شیرایو نیآخر با منطبق( مورد)حسب  فصل، نیا موضوع لوولتیک 233 ولتاژ سطح در یمس یهاد با یقوفشار یهاکابل. 1

 .است شده گرفته نظر در روین وزارت دییتا مورد یداخل و یالملل نیب یاستانداردها

 کارخانه درب در لیتحو و یبندبسته ،یاکارخانه یهاآزمون هیکل انجام ه،یته شامل صرفاً فصل نیا در شده درج یهاکابل یبها. 2

 .است سازنده

 .است یمس میس و نوار یبیترک نوع از کابل لدیش. 3

یم استفاده مفصل و سرکابل فصل از و است نشده گرفته نظر در یجانب ملحقات ریسا و هامفصل ها،سرکابل ،فصل نیا یهافیرد در. 4

 . شود

 شده منظور فصل نیا یهافیرد یبها در ییانتها درپوش و مشخصات یفلز ورقه همراه به کابل یبندبسته یبرا یفلز قرقره نهیهز. 5

 .باشدیم کارفرما به متعلق مذکور یهاقرقره تیمالک و است

 .است نشده لحاظ فصل نیا یهافیرد یدر بها Pulling Eye زیتجه نهیهز. 6

 است. تیبا پوشش گراف HDPE ای  PVCروکش  یدارا یهاکابل هیکل. 7

 است.  یاز نوع قطاع شتر،یمقاطع ب یفشرده و برا یارهیدا نوع از مربع،متریلیم 1333 مقطع سطح تا هایهاد ساختار. 8

 .است شده گرفته نظر در ییمجزا یهافیرد ،یمس لدیش مقطع رییتغ و( یشعاع ای ی)طول آبضد یهاهیلا یبرا. 9

 .است شده درج ریز جدول در فصل نیا یهاگروه مختصر شرح و شماره از،ین مورد یهافیرد به یدسترس سهولت منظور به. 13

 

 هاگروه مختصر شرح و شماره جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

   XLPE قیو عا یمس یهاد بازره بدون  لوولتیک 233/132کابل  31

  XLPE قیو عا یمس یهاد باوم ینینوار آلوم نوع ازدار زره لوولتیک 233/132کابل  32

  XLPE قیو عا یمس یهاد باوم ینیآلوم میس نوع ازدار زره لوولتیک 233/132کابل  33

  XLPE قیعا و یمس یهاد با شده یاکرکره لوولتیک 233/132کابل  34

 یشعاع آبضد لوولتیک 233/132 کابل یبرا بهااضافه 35

 یطول و یشعاع آبضد لوولتیک 233/132 کابل یبرا بهااضافه 36

 لوولتیک 233/132 کابل لدیش مقطع سطح رییتغ بابت بهااضافه 37
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 متر طول 212۳748۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 23۱/132کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 63۱

۱3۱1۱1 

  

 متر طول 244۳۱۱1۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 23۱/132کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 8۱۱

۱3۱1۱2 

  

 متر طول 272۳162۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 23۱/132کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱

۱3۱1۱3 

  

 متر طول 323۳176۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 23۱/132کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 12۱۱

۱3۱1۱4 

  

 متر طول 389۳۱59۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  بدون کیلوولت 23۱/132کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 16۱۱

۱3۱1۱5 

  

 متر طول 451۳979۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 23۱/132کابل 
میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 2۱۱۱

۱3۱1۱6 

  

 متر طول 227۳۱۱2۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱مسی با مقطع 

۱3۱2۱1 

  

 متر طول 26۱۳349۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFXمیلیمتر مربع، با هادی  185مقطع  ، شیلد مسی با

 میلیمتر مربع. 8۱۱مسی با مقطع 

۱3۱2۱2 

  

 متر طول 29۱۳396۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱مسی با مقطع 

۱3۱2۱3 

  

 متر طول 344۳829۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱مسی با مقطع 

۱3۱2۱4 

  

 متر طول 415۳126۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX مربع، با هادی میلیمتر  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 16۱۱مسی با مقطع 

۱3۱2۱5 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 متر طول 482۳262۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 2۱۱۱مسی با مقطع 

۱3۱2۱6 

  

 متر طول 234۳۱23۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱مسی با مقطع 

۱3۱3۱1 

  

 متر طول 268۳4۱1۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 8۱۱مسی با مقطع 

۱3۱3۱2 

  

 متر طول 299۳377۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱مسی با مقطع 

۱3۱3۱3 

  

 متر طول 355۳494۳۱۱۱

سیم آلومینیومی، عایق دار با کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱مسی با مقطع 

۱3۱3۱4 

  

 متر طول 427۳965۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 16۱۱مسی با مقطع 

۱3۱3۱5 

  

 متر طول 497۳177۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 2۱۱۱مسی با مقطع 

۱3۱3۱6 

 متر طول 219۳343۳۱۱۱  

با ، EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 63۱هادی مسی با مقطع 

۱3۱4۱1 

 متر طول 251۳565۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 8۱۱هادی مسی با مقطع 

۱3۱4۱2 

 متر طول 28۱۳598۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 1۱۱۱هادی مسی با مقطع 

۱3۱4۱3 

 متر طول 333۳194۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 12۱۱هادی مسی با مقطع 

۱3۱4۱4 

 متر طول 4۱1۳12۱۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 16۱۱هادی مسی با مقطع 

۱3۱4۱5 

 متر طول 465۳991۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 2۱۱۱هادی مسی با مقطع 

۱3۱4۱6 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 درصد 1  

برای کابل  ۱3۱1۱6تا  ۱3۱1۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱3۱5۱1 

 درصد 1  

برای کابل  ۱3۱2۱6تا  ۱3۱2۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱3۱5۱2 

 درصد 1  

برای کابل  ۱3۱3۱6تا  ۱3۱3۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱3۱5۱3 

 درصد 2  

برای کابل  ۱3۱1۱6تا  ۱3۱1۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱3۱6۱1 

 درصد 2  

برای کابل  ۱3۱2۱6تا  ۱3۱2۱1های بها به ردیفاضافه
 و طولی.آب شعاعی ضد

۱3۱6۱2 

 درصد 2  

برای کابل  ۱3۱3۱6تا  ۱3۱3۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱3۱6۱3 

 درصد 1  

برای کابل  ۱3۱4۱6تا  ۱3۱4۱1های بها به ردیفاضافه
 آب طولی.ضد

۱3۱6۱4 

  49۳۱۱۱ 

 -متر مربع میلی
 مترطول

برای هر افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی 
 کیلوولت. 23۱/132نوع کابل 

۱3۱7۱1 
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  یومینیآلوم عیفوق توز یها: کابل چهارمفصل 
  مقدمه

 شیرایو نیآخر با منطبق( مورد)حسب  فصل، نیا موضوع لوولتیک 132 و 63 ولتاژ سطح در یومینیآلوم یهاد با یقوفشار یهاکابل. 1

 .است شده گرفته نظر در روین وزارت دییتا مورد یداخل و یالملل نیب یاستانداردها

 کارخانه درب در لیتحو و یبندبسته ،یاکارخانه یهاآزمون هیکل انجام ه،یته شامل صرفاً فصل نیا در شده درج یهاکابل یبها. 2

 .است سازنده

 .است یمس میس و نوار یبیترک نوع از کابل لدیش. 3

یم استفاده مفصل و سرکابل فصل از و است نشده گرفته نظر در یجانب ملحقات ریسا و هامفصل ها،سرکابل ،فصل نیا یهافیرد در. 4

 . شود

 شده منظور فصل نیا یهافیرد یبها در ییانتها درپوش و مشخصات یفلز ورقه همراه به کابل یبندبسته یبرا یفلز قرقره نهیهز. 5

 .باشدیم کارفرما به متعلق مذکور یهاقرقره تیمالک و است

 .است نشده لحاظ فصل نیا یهافیرد یدر بها Pulling Eye زیتجه نهیهز. 6

 است. تیبا پوشش گراف HDPE ای  PVCروکش یدارا یهاکابل هیکل. 7

 است.  یاز نوع قطاع شتر،یمقاطع ب یفشرده و برا یارهیاز نوع دا مربع،متریلیم 1333تا سطح مقطع  هایهاد ساختار. 8

 .است شده گرفته نظر در ییمجزا یهافیرد ،یمس لدیش مقطع رییتغ و( یشعاع ای ی)طول آبضد یهاهیلا یبرا. 9

 .است شده درج ریز جدول در فصل نیا یهاگروه مختصر شرح و شماره از،ین مورد یهافیرد به یدسترس سهولت منظور به. 13

 هاگروه مختصر شرح و شماره جدول. 4

 گروه مختصر شرح گروه شماره

   XLPE قیو عا یومینیآلوم یهاد بابدون زره  لوولتیک 66/38کابل  31

  XLPE قیو عا یومینیآلوم یهاد باوم ینینوار آلوم نوع ازدار زره لوولتیک 66/38کابل  32

  XLPE قیو عا یومینیآلوم یهاد باوم ینیآلوم میس نوع ازدار زره لوولتیک 66/38کابل  33

  XLPE قیعا و یومینیآلوم یهاد با شده یاکرکره لوولتیک 66/38کابل  34

  یضد آب شعاع لوولتیک 66/38 کابل یبرا بهااضافه 35

 یو طول یضد آب شعاع لوولتیک  66/38 کابل یبرا بهااضافه 36

 لوولتیک 66/38 کابل لدیش مقطع سطح رییتغ بابت بهااضافه 37

   XLPE قیو عا یومینیآلوم یهاد بابدون زره  لوولتیک 132/76کابل  38

  XLPE قیو عا یومینیآلوم یهاد باوم ینینوار آلوم نوع ازدار زره لوولتیک 132/76کابل  39

  XLPE قیو عا یومینیآلوم یهاد باوم ینیآلوم میس نوع ازدار زره لوولتیک 132/76کابل  13

 XLPE قیعا و یومینیآلوم یهاد با یاکرکره لوولتیک 132/76کابل  11

 یشعاع آب ضد لوولتیک 132/76 کابل یبرا بهااضافه 12

 یطول و یشعاع آب ضد لوولتیک 132/76 کابل یبرا بهااضافه 13

 لوولتیک 132/76کابل لدیش مقطع سطح رییتغ بابت بهااضافه 14
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 متر طول 23۳986۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 66/38کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  5۱مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 5۱۱

۱4۱1۱1 

  

 طولمتر  26۳858۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 66/38کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  5۱مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 63۱

۱4۱1۱2 

  

 متر طول 3۱۳۱72۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 66/38کابل 
مقطع میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  5۱مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 8۱۱

۱4۱1۱3 

  

 متر طول 33۳752۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 66/38کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  5۱مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱

۱4۱1۱4 

  

 متر طول 41۳12۱۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 66/38کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  5۱با مقطع مسی 
 میلیمتر مربع. 12۱۱

۱4۱1۱5 

  

 متر طول 47۳935۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 66/38کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  5۱مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 16۱۱

۱4۱11۱ 

  

 متر طول 25۳2۱9۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38 کابل
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 5۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱2۱1 

  

 متر طول 28۳228۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX هادی  میلیمتر مربع، با 5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱2۱2 

  

 متر طول 32۳696۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 8۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱2۱3 

  

 متر طول 36۳697۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق زره کیلوولت 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱2۱4 

  

 متر طول 43۳216۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱2۱5 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 متر طول 55۳979۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 16۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱21۱ 

  

 متر طول 25۳93۱۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق زرهکیلوولت  66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 5۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱3۱1 

  

 متر طول 3۱۳۱34۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱با مقطع آلومینیومی 

۱4۱3۱2 

  

 متر طول 33۳628۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 8۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱3۱3 

  

 متر طول 37۳744۳۱۱۱

آلومینیومی، عایق دار با سیم کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱3۱4 

  

 متر طول 46۳92۱۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱3۱5 

  

 متر طول 54۳698۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 66/38کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  5۱، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 16۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱31۱ 

 متر طول 24۳۱44۳۱۱۱  

با ، EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 66/38کابل 
 میلیمتر مربع. 5۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱4۱4۱1 

 متر طول 26۳618۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 66/38کابل 
 میلیمتر مربع. 63۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱4۱4۱2 

 متر طول 3۱۳215۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 66/38کابل 
 میلیمتر مربع. 8۱۱آلومینیومی با مقطع هادی 

۱4۱4۱3 

 متر طول 37۳647۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 66/38کابل 
 میلیمتر مربع. 1۱۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱4۱4۱4 

 متر طول 41۳84۱۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 66/38کابل 
 میلیمتر مربع. 12۱۱مقطع هادی آلومینیومی با 

۱4۱4۱5 

 متر طول 56۳671۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 66/38کابل 
 میلیمتر مربع. 16۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱4۱41۱ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 درصد 1  

برای کابل  ۱4۱1۱5تا  ۱4۱1۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱4۱5۱1 

 درصد 1  

برای کابل  ۱4۱2۱5تا  ۱4۱2۱1های ردیفبها به اضافه
 آب شعاعی.ضد

۱4۱5۱2 

 درصد 1  

برای کابل  ۱4۱3۱5تا  ۱4۱3۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱4۱5۱3 

 درصد 2  

برای کابل  ۱4۱1۱5تا  ۱4۱1۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱4۱6۱1 

 درصد 2  

برای کابل  ۱4۱2۱5تا  ۱4۱2۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱4۱6۱2 

 درصد 2  

برای کابل  ۱4۱3۱5تا  ۱4۱3۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱4۱6۱3 

 درصد 1  

برای کابل  ۱4۱4۱5تا  ۱4۱4۱1های بها به ردیفاضافه
 آب طولی.ضد

۱4۱6۱4 

  49۳۱۱۱ 

 -متر مربع میلی
 مترطول

افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر 
 کیلوولت. 66/38نوع کابل 

۱4۱7۱1 

  

 متر طول 

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 132/76کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  95مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 63۱

۱4۱8۱1 

  

 متر طول 

، شیلد EPFXزره با عایق  بدونکیلوولت  132/76 کابل
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  95مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 8۱۱

۱4۱8۱2 

  

 متر طول 

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 132/76 کابل
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  95مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱

۱4۱8۱3 

  

 متر طول 

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 132/76 کابل
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع  95مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 12۱۱

۱4۱8۱4 

  

 متر طول 

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 132/76 کابل
 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 95مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 16۱۱

۱4۱8۱5 

  

 متر طول 43۳1۱1۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیمی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 5۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱9۱1 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 متر طول 

 دار با نوار آلومینیمی، عایقکیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱9۱2 

  

 متر طول 

دار با نوار آلومینیمی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 8۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱9۱3 

  

 طول متر 

دار با نوار آلومینیمی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱9۱4 

  

 متر طول 69۳833۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیمی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱4۱9۱5 

  

 متر طول 52۳784۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیمی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱آلومینیومی با مقطع 

۱41۱۱2 

  

 متر طول 59۳992۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیمی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 8۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱41۱۱3 

  

 متر طول 65۳19۱۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیمی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX با هادی میلیمتر مربع،  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱41۱۱4 

  

 متر طول 

دار با سیم آلومینیمی، عایق کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱41۱۱5 

  

 متر طول 

آلومینیمی، عایق دار با سیم کیلوولت زره 132/76کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  95، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 16۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱41۱۱6 

  
 متر طول 

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 132/76کابل 
 میلیمتر مربع. 63۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱411۱2 

  
 متر طول 

، با EPFXای شده با عایق کرکرهکیلوولت  132/76کابل 
 میلیمتر مربع. 8۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱411۱3 

  
 متر طول 

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 132/76کابل 
 میلیمتر مربع. 1۱۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱411۱4 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  
 متر طول 

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 132/76کابل 
 میلیمتر مربع. 12۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱411۱5 

  
 متر طول 

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 132/76کابل 
 میلیمتر مربع. 16۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱411۱6 

 درصد 1  

برای کابل  ۱4۱8۱5تا  ۱4۱8۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱412۱1 

 درصد 1  

برای کابل  ۱4۱9۱5تا  ۱4۱9۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱412۱2 

 درصد 1  

برای کابل  ۱41۱۱6تا  ۱41۱۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱412۱3 

 درصد 2  

برای کابل  ۱4۱8۱5تا  ۱4۱8۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱413۱1 

 درصد 2  

برای کابل  ۱4۱9۱5تا  ۱4۱9۱1های ردیف بها بهاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱413۱2 

 درصد 2  

برای کابل  ۱41۱۱6تا  ۱41۱۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱413۱3 

 درصد 1  

برای کابل  ۱411۱6تا  ۱411۱1های بها به ردیفاضافه
 آب طولی.ضد

۱413۱4 

  49۳۱۱۱ 

 -متر مربع میلی
 مترطول

افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر 
 کیلوولت. 132/76نوع کابل 

۱414۱1 



  یومینیآلوم انتقال یهاکابل:  پنجمفصل 
 1313واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای

  

 

 
 

27  

 
 

  یومینیآلوم انتقال یهاکابل:  پنجمفصل 
   مقدمه

 شیرایو نیآخر با منطبق( مورد)حسب  فصل، نیا موضوع لوولتیک 233 ولتاژ سطح در یومینیآلوم یهاد با یقوفشار یهاکابل. 1

 .است شده گرفته نظر در روین وزارت دییتا مورد یداخل و یالملل نیب یاستانداردها

 سازنده کارخانه درب در لیتحو و یبندبسته ،یاکارخانه یهاآزمون هیکل انجام ه،یته شامل صرفاً فصل نیا در شده درج یهاکابل یبها. 2

 .است

 .است یمس میس و نوار یبیترک نوع از کابل لدیش. 3

یم استفاده مفصل و سرکابل فصل از و است نشده گرفته نظر در یجانب ملحقات ریسا و هامفصل ها،سرکابل ،فصل نیا یهافیرد در. 4

 . شود

 است شده منظور فصل نیا یهافیرد یبها در ییانتها درپوش و مشخصات یفلز ورقه همراه به کابل یبندبسته یبرا یفلز قرقره نهیهز. 5

 .باشدیم کارفرما به متعلق مذکور یهاقرقره تیمالک و

 .است نشده لحاظ فصل نیا یهافیرد یدر بها Pulling Eye زیتجه نهیهز. 6

 است. تیبا پوشش گراف HDPE ای  PVCروکش  یدارا یهاکابل هیکل. 7

 است.  یاز نوع قطاع شتر،یمقاطع ب یفشرده و برا یارهیاز نوع دا مربع،متریلیم 1333تا سطح مقطع  هایهاد ساختار. 8

 .است شده گرفته نظر در ییمجزا یهافیرد ،یمس لدیش مقطع رییتغ و( یشعاع ای ی)طول آبضد یهاهیلا یبرا. 9

 .است شده درج ریز جدول در فصل نیا یهاگروه مختصر شرح و شماره از،ین مورد یهافیرد به یدسترس سهولت منظور به. 13

 

 هاگروه مختصر شرح و شماره جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

   XLPE قیو عا یومینیآلوم یهاد بابدون زره  لوولتیک 233/132کابل  31

  XLPE قیو عا یومینیآلوم یهاد باوم ینینوار آلوم نوع ازدار زره لوولتیک 233/132کابل  32

  XLPE قیو عا یومینیآلوم یهاد باوم ینیآلوم میس نوع ازدار زره لوولتیک 233/132کابل  33

  XLPE قیو عا یومینیآلوم یشده با هاد یاکرکره لوولتیک 233/132کابل 34

 یشعاع آبضد لوولتیک 233/132کابل یبرا بهااضافه 35

 یطول و یشعاع آبضد لوولتیک 233/132کابل یبرا بهااضافه 36

 لوولتیک 233/132کابل لدیش مقطع سطح رییتغ بابت بهااضافه 37
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 متر طول 147۳474۳۱۱۱

، شیلد EPFX زره با عایق کیلوولت بدون 23۱/132کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 63۱مقطع 

۱5۱1۱1 

  

 متر طول 159۳952۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 23۱/132کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 8۱۱مقطع 

۱5۱1۱2 

  

 متر طول 159۳795۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 23۱/132کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱مقطع 

۱5۱1۱3 

  

 متر طول 176۳944۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 23۱/132کابل 
با هادی آلومینیومی با میلیمتر مربع،  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 12۱۱مقطع 

۱5۱1۱4 

  

 متر طول 194۳5۱4۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  کیلوولت بدون 23۱/132کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 16۱۱مقطع 

۱5۱1۱5 

  

 متر طول 2۱2۳121۳۱۱۱

، شیلد EPFXزره با عایق  بدونکیلوولت  23۱/132کابل 
میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با  185مسی با مقطع 

 میلیمتر مربع. 2۱۱۱مقطع 

۱5۱1۱6 

  

 متر طول 157۳356۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱ آلومینیومی با مقطع

۱5۱2۱1 

  

 متر طول 17۱۳668۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 8۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱5۱2۱2 

  

 متر طول 17۱۳5۱1۳۱۱۱

آلومینیومی، عایق دار با نوار کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱5۱2۱3 

  

 متر طول 188۳8۱۱۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱5۱2۱4 

  

 متر طول 2۱7۳537۳۱۱۱

دار با نوار آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 16۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱5۱2۱5 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 متر طول 215۳663۳۱۱۱

آلومینیومی، عایق  دار با نوارکیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 2۱۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱5۱2۱6 

  

 متر طول 162۳223۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 63۱آلومینیومی با مقطع 

۱5۱3۱1 

  

 متر طول 175۳946۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 8۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱5۱3۱2 

  

 متر طول 175۳776۳۱۱۱

آلومینیومی، عایق دار با سیم کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 1۱۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱5۱3۱3 

  

 متر طول 194۳639۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 12۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱5۱3۱4 

  

 متر طول 213۳955۳۱۱۱

دار با سیم آلومینیومی، عایق کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 16۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱5۱3۱5 

  

 متر طول 222۳333۳۱۱۱

آلومینیومی، عایق دار با سیم کیلوولت زره 23۱/132کابل 
EPFX میلیمتر مربع، با هادی  185، شیلد مسی با مقطع

 میلیمتر مربع. 2۱۱۱آلومینیومی با مقطع 

۱5۱3۱6 

 متر طول 152۳۱47۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 63۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱5۱4۱1 

 متر طول 164۳91۱۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 8۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱5۱4۱2 

 متر طول 164۳749۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 1۱۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱5۱4۱3 

 متر طول 182۳43۱۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 12۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱5۱4۱4 

 متر طول 2۱۱۳534۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 16۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱5۱4۱5 

 متر طول 2۱8۳386۳۱۱۱  

، با EPFXای شده با عایق کیلوولت کرکره 23۱/132کابل 
 میلیمتر مربع. 2۱۱۱هادی آلومینیومی با مقطع 

۱5۱4۱6 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 درصد 1  

برای کابل  ۱5۱1۱6تا  ۱5۱1۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱5۱5۱1 

 درصد 1  

برای کابل  ۱5۱2۱6تا  ۱5۱2۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱5۱5۱2 

 درصد 1  

برای کابل  ۱5۱3۱6تا  ۱5۱3۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی.ضد

۱5۱5۱3 

 درصد 2  

برای کابل  ۱5۱1۱6تا  ۱5۱1۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱5۱6۱1 

 درصد 2  

برای کابل  ۱5۱2۱6تا  ۱5۱2۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱5۱6۱2 

 درصد 2  

برای کابل  ۱5۱3۱6تا  ۱5۱3۱1های بها به ردیفاضافه
 آب شعاعی و طولی.ضد

۱5۱6۱3 

 درصد 1  

برای کابل  ۱5۱4۱6تا  ۱5۱4۱1های بها به ردیفاضافه
 آب طولی.ضد

۱5۱6۱4 

  49۳۱۱۱ 

 -متر مربع میلی
 مترطول

افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر 
 کیلوولت. 23۱/132 نوع کابل

۱5۱7۱1 
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  مفصل و سرکابل:  ششمفصل 
  مقدمه

 با منطبق( مورد)حسب  فصل، نیا موضوع لوولتیک 245 و 145، 5/72 یولتاژ سطوح حداکثر با یقوفشار یهاومفصل هاسرکابل. 1

 .است شده گرفته نظر در روین وزارت دییتا مورد یداخل و یالملل نیب یاستانداردها شیرایو نیآخر

 نهیهز. است شده منظور یگمرک یهانهیهز کشور، از خارج از نیتام صورتدر و زاتیتجه نیتام نهیهز فصل نیا یهافیرد یبها در. 2

 از خارج در ازینمورد  یهاآزمون بر نظارت نهیهز. گرددیم نییتع حمل فصل از کارگاه ای کارفرما انبار تا گمرک ای فروشنده انبار از حمل

 .است نشده منظور کشور

 مربوط یهافیرد براساس مذکور اتیعمل نهیهز. است نشده ینیبشیپ هامفصل و هاسرکابل نصب اتیعمل فصل، نیا یهافیرد در. 3

 .گرددیم نییفهرست محاسبه و تع نینصب و آزمون ا فصل در

 .است شده منظور Plug-In Dry نوع ازو   Maleبه صورت  صرفا 13 یال 11 یمرتبط با گروه ها یهاسرکابل. 4

 .است شده درج ریز جدول در فصل نیا یهاگروه مختصر شرح و شماره از،ین مورد یهافیرد به یدسترس سهولت منظور به. 5

 هاگروه مختصر شرح و شماره جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 خشک نگهدارکامپوزیتی خود  6یرونیب لوولتیک 5/72 سرکابل 31

  یروغن نگهدارخود یتیکامپوز یرونیب لوولتیک 5/72 سرکابل 32

  Flexible یتیکامپوز یرونیب لوولتیک 5/72 سرکابل 33

 یروغن نگهدارخود ینیپرسل یرونیب لوولتیک 5/72 سرکابل 34

 خشک نگهدارخود یتیکامپوز یرونیب لوولتیک 145 سرکابل 35

  یروغن نگهدارخود یتیکامپوز یرونیب لوولتیک 145 سرکابل 36

 Flexible یتیکامپوز یرونیب لوولتیک 145 سرکابل 37

 یروغن نگهدارخود ینیپرسل یرونیب لوولتیک 145 سرکابل 38

  یروغن نگهدارخود یتیکامپوز یرونیب لوولتیک 245 سرکابل 39

  یروغن نگهدارخود ینیپرسل یرونیب لوولتیک 245 سرکابل 13

  7یگاز لوولتیک 5/72 سرکابل 11

 یگاز لوولتیک 145 سرکابل 12

  یگاز لوولتیک 245 سرکابل 13

 یحرارت مفصل 14

 Slip-On مفصل 15

 یحرارت سرکابل 23

                                                           
6 Outdoor 

7 Gas Insulated System(GIS) 
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 شماره شرح واحد واحد )ریال(بهای  مقدار بهای کل )ریال(

  

 عدد 5۳561۳4۱۱۳۱۱۱

نگهدار کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود 72٫5سرکابل 
نوع برای هر -میلیمتر  2248خشک با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. 12۱۱هادی تا مقطع 

۱6۱1۱1 

  

 عدد 4۳7۱4۳25۱۳۱۱۱

نگهدار کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود 72٫5سرکابل 
نوع برای هر -میلیمتر  2248روغنی با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. 12۱۱هادی تا مقطع 

۱6۱2۱1 

  

 عدد 2۳125۳۱5۱۳۱۱۱

با  PlFixelFکیلوولت بیرونی کامپوزیتی  72٫5سرکابل 
نوع هادی تا برای هر -میلیمتر  2248فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. 12۱۱مقطع 

۱6۱3۱1 

  

 عدد 4۳663۳95۱۳۱۱۱

نگهدار روغنی کیلوولت بیرونی پرسلینی خود 72٫5سرکابل 
نوع هادی تا برای هر -میلیمتر  2248با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. 12۱۱مقطع 

۱6۱4۱1 

  

 عدد 8۳272۳35۱۳۱۱۱

نگهدار کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود 145سرکابل 
نوع برای هر -میلیمتر  3625خشک با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. 12۱۱هادی تا مقطع 

۱6۱5۱1 

  

 عدد 9۳۱59۳75۱۳۱۱۱

نگهدار کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود 145سرکابل 
 -میلیمتر  4495تا  3625خشک با فاصله خزشی بیش از 

 میلیمتر مربع. 12۱۱نوع هادی تا مقطع برای هر

۱6۱5۱2 

  

 عدد 7۳574۳85۱۳۱۱۱

نگهدار کامپوزیتی خودکیلوولت بیرونی  145سرکابل 
نوع برای هر -میلیمتر  3625روغنی با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. 12۱۱هادی تا مقطع 

۱6۱6۱1 

  

 عدد 7۳883۳3۱۱۳۱۱۱

نگهدار کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود 145سرکابل 
 -میلیمتر  4495تا  3625روغنی با فاصله خزشی بیش از 

 میلیمتر مربع. 12۱۱نوع هادی تا مقطع برای هر

۱6۱6۱2 

  

 عدد 4۳947۳6۱۱۳۱۱۱

با  PlFixelFکیلوولت بیرونی کامپوزیتی  145سرکابل 
نوع هادی تا برای هر -میلیمتر  3625فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. 12۱۱مقطع 

۱6۱7۱1 

  

 عدد 5۳866۳75۱۳۱۱۱

با  PlFixelFکیلوولت بیرونی کامپوزیتی  145سرکابل 
برای  -میلیمتر  4495تا  3625بیش از فاصله خزشی 

 میلیمتر مربع. 12۱۱نوع هادی تا مقطع هر

۱6۱7۱2 

  

 عدد 7۳181۳15۱۳۱۱۱

نگهدار روغنی کیلوولت بیرونی پرسلینی خود 145سرکابل 
نوع هادی تا برای هر -میلیمتر  4495با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. 12۱۱مقطع 

۱6۱8۱1 
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 شماره شرح واحد واحد )ریال(بهای  مقدار بهای کل )ریال(

  

 عدد 16۳137۳۱5۱۳۱۱۱

نگهدار روغنی کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خو 245سرکابل 
نوع هادی تا برای هر -میلیمتر  7595با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. 12۱۱مقطع 

۱6۱9۱1 

  

 عدد 16۳42۱۳7۱۱۳۱۱۱

نگهدار روغنی کیلوولت بیرونی پرسلینی خود 245سرکابل 
هادی تا نوع برای هر -میلیمتر  7595با فاصله خزشی تا 

 میلیمتر مربع. 12۱۱مقطع 

۱61۱۱1 

 عدد 2۳827۳2۱۱۳۱۱۱  

نوع هادی تا مقطع کیلوولت گازی برای هر 72٫5سرکابل 
 میلیمتر مربع. 12۱۱

۱611۱1 

 عدد 5۳153۳75۱۳۱۱۱  

نوع هادی تا مقطع کیلوولت گازی برای هر 145سرکابل 
 میلیمتر مربع. 16۱۱

۱612۱1 

 عدد 8۳619۳55۱۳۱۱۱  

نوع هادی تا مقطع کیلوولت گازی برای هر 245سرکابل 
 میلیمتر مربع. 2۱۱۱

۱613۱1 

 عدد 2۳914۳5۱۱۳۱۱۱  

کیلوولت با  72٫5های مفصل حرارتی برای اتصال کابل
 میلیمتر مربع. 12۱۱مقطع تا 

۱614۱1 

  

 عدد 2۳322۳۱۱۱۳۱۱۱

کیلوولت  72٫5های برای اتصال کابل SLIP-ON مفصل
باندینگ با میلیمتر مربع از نوع کراس 12۱۱با مقطع تا 

 روکش حرارتی.

۱615۱1 

  

 عدد 4۳176۳۱۱۱۳۱۱۱

کیلوولت با  145های برای اتصال کابل SLIP-ONمفصل 
باندینگ با روکش میلیمتر مربع از نوع کراس 16۱۱مقطع تا 
 حرارتی.

۱615۱4 

  

 عدد 5۳۱65۳5۱۱۳۱۱۱

کیلوولت با  145های برای اتصال کابل SLIP-ON مفصل
باندینگ با روکش میلیمتر مربع از نوع کراس 16۱۱مقطع تا 

 همراه رزین.و بدنه پلاستیکی به

۱615۱5 

  

 عدد 7۳345۳5۱۱۳۱۱۱

کیلوولت با  245های برای اتصال کابل SLIP-ON مفصل
باندینگ با روکش میلیمتر مربع از نوع کراس 2۱۱۱مقطع تا 
 حرارتی.

۱615۱8 

  

 عدد 9۳6۱6۳۱۱۱۳۱۱۱

کیلوولت با  245های برای اتصال کابل SLIP-ON مفصل
باندینگ با روکش میلیمتر مربع از نوع کراس 2۱۱۱مقطع تا 

 همراه رزین.و بدنه پلاستیکی به

۱615۱9 

  

 عدد 794۳94۱۳۱۱۱

کیلوولت بیرونی از نوع حرارتی با فاصله  72٫5سرکابل 
نوع هادی تا مقطع هر برای  -میلیمتر  2248خزشی تا 

 میلیمتر مربع. 12۱۱

۱62۱۱1 
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  ملحقات و ینیزم ینور بریف: هفتمفصل 
  مقدمه

 مورد یداخل و یالملل نیب یاستانداردها شیرایو نیآخر طبق( مورد)حسب  فصل، نیا موضوع یهامفصل و ینور بریف یهاکابل هیکل. 1

 .است شده گرفته نظر در روین وزارت دییتا

 نهیهز. است شده منظور یگمرک یهانهیهز کشور، از خارج از نیتام صورتدر و زاتیتجه نیتام نهیهز فصل نیا یهافیرد یبها در. 2

 از خارج در ازینمورد  یهاآزمون بر نظارت نهیهز. گرددیم نییتع حمل فصل از کارگاه ای کارفرما انبار تا گمرک ای فروشنده انبار از حمل

 .است نشده منظور کشور

 یهافیرد براساس مذکور اتیعمل نهیهز. است نشده ینیبشیپ فصل نیا در ینور بریف یهاکابل مفصل نصب و یکشکابل اتیعمل. 3

 .گرددیفهرست محاسبه و لحاظ م نینصب و آزمون ا فصل در مربوط

 .است شده درج ریز جدول در فصل نیا یهاگروه مختصر شرح و شماره از،ین مورد یهافیرد به یدسترس سهولت منظور به. 4
 

 هاگروه مختصر شرح و شماره جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 SM ینور بریف کابل 31

 NZDSFینور بریف کابل 32

 MM ینور بریف کابل 33

 ینور بریف ینیزم مفصل 34
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 ۱7۱1۱1 تار نوری. 24خاکی خشک حاوی  - GSنوری  کابل فیبر متر طول 754۳۱۱۱  

 ۱7۱1۱2 تار نوری. 48خاکی خشک حاوی  - GSنوری  کابل فیبر متر طول 1۳۱29۳۱۱۱  

 ۱7۱1۱3 تار نوری. 24ای حاوی خاکی ژله - GSنوری  فیبرکابل  متر طول   

 ۱7۱1۱4 تار نوری. 48ای حاوی خاکی ژله - GSنوری  کابل فیبر متر طول   

 ۱7۱1۱5 تار نوری. 24کانالی خشک حاوی  - GSنوری  کابل فیبر متر طول 7۱3۳۱۱۱  

 ۱7۱1۱6 تار نوری. 48 کانالی خشک حاوی - GSنوری  کابل فیبر متر طول 1۳۱58۳۱۱۱  

 ۱7۱1۱7 تار نوری. 24ای حاوی کانالی ژله - GSنوری  کابل فیبر متر طول 561۳۱۱۱  

 ۱7۱1۱8 تار نوری. 48ای حاوی کانالی ژله - GSنوری  کابل فیبر متر طول 866۳۱۱۱  

  
 متر طول 

تار  24خاکی خشک حاوی  - FSDGPکابل فیبر نوری 
 نوری.

۱7۱2۱1 

  
 طولمتر  

تار  48خاکی خشک حاوی  - FSDGPکابل فیبر نوری 
 نوری.

۱7۱2۱2 

 متر طول 1۳8۱2۳۱۱۱  

تار  24ای حاوی خاکی ژله - FSDGPکابل فیبر نوری 
 نوری.

۱7۱2۱3 

 متر طول 3۳259۳۱۱۱  

تار  48ای حاوی خاکی ژله - FSDGPکابل فیبر نوری 
 نوری.

۱7۱2۱4 

 متر طول 1۳543۳۱۱۱  

تار  24کانالی خشک حاوی  - FSDGPنوری کابل فیبر 
 نوری.

۱7۱2۱5 

 متر طول 2۳881۳۱۱۱  

تار  48کانالی خشک حاوی  - FSDGPکابل فیبر نوری 
 نوری.

۱7۱2۱6 

 متر طول 1۳618۳۱۱۱  

تار  24ای حاوی کانالی ژله - FSDGPکابل فیبر نوری 
 نوری.

۱7۱2۱7 

 متر طول 2۳974۳۱۱۱  

تار  48ای حاوی کانالی ژله - FSDGPکابل فیبر نوری 
 نوری.

۱7۱2۱8 

 ۱7۱3۱1 تار نوری. 6ای حاوی کانالی ژله - SSکابل فیبر نوری  متر طول 934۳۱۱۱  

 ۱7۱4۱1 تار نوری. 24مفصل زمینی فیبر نوری برای اتصال  عدد 21۳695۳۱۱۱  

 ۱7۱4۱2 تار نوری. 48مفصل زمینی فیبر نوری برای اتصال  عدد 23۳98۱۳۱۱۱  
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 SVLباکس و نکی: ل هشتمفصل 
  مقدمه

 دییتا مورد یداخل و یالملل نیب یاستانداردها شیرایو نیآخر طبق( مورد)حسب  فصل، نیا موضوع یها SVLو  8هاباکسنکیل. 1

 .است شده گرفته نظر در روین وزارت

 نهیهز. است شده منظور یگمرک یهانهیهز کشور، از خارج از نیتام صورتدر و زاتیتجه نیتام نهیهز فصل نیا یهافیرد یبها در. 2

 منظور کشور از خارج در ازینمورد  یهاآزمون بر نظارت نهیهز. گرددیم نییتع حمل فصل از کارگاه ای کارفرما انبار تا گمرک از حمل

 .است نشده

نصب  فصل در مربوط یهافیرد براساس مذکور اتیعمل نهیهز. است نشده ینیبشیفصل پ نیدر ا  SVLو باکسنکیل نصب اتیعمل. 3

 .گرددیفهرست محاسبه و لحاظ م نیو آزمون ا

در نظر گرفته  هیثان کی یبراکیلوآمپر  43و با سطح اتصال کوتاه  9زنگ ضد فولاد جنس از بدنه با هاباکسنکیل یهافیرد هیکل متیق. 4

 شده است.

 نیا 2 گروه در مندرج یهافیاز رد دیاست و با دهیلحاظ نگرد SVL نیتام نهیفصل، هز نیمندرج در ا یهاباکسنکیل هیکل یبها در. 5

 .گردد استفاده فصل

                       :است شده یبنددسته ریز اشکال و جدول در مندرج انواع به اتصال نحوه لحاظ از فصل نیا در مندرج یهاباکسنکیل. 6

          

A 1 به 3 ارت باکسنکیل 

B 1 به 6 ارت باکسنکیل 

C نصب  تیبا قابل نگیباندکراس باکسنکیلSVL 

D نصب  تیبا قابل 1به  3 نگیباند باکسنکیلSVL 

E نصب  تیبا قابل 1به  6 نگیباند باکسنکیلSVL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Link Box 

9 Stainless Steel 
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 .است شده درج ریز جدول در فصل نیا یهاگروه مختصر شرح و شماره از،ین مورد یهافیرد به یدسترس سهولت منظور به. 7

 

 هاگروه مختصر شرح و شماره جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره
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32 SVL 



 SVLباکس و نکی: ل هشتمفصل 
 1313فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  

 

 
 

39  

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 دستگاه 1۳468۳8۱۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP54با بدنه استیل و  Aباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱1۱1 

 دستگاه 1۳578۳96۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP66 با بدنه استیل و Aباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱1۱2 

 دستگاه 1۳75۱۳۱14۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP68 با بدنه استیل و Aباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱1۱3 

 دستگاه 1۳78۱۳92۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP54 با بدنه استیل و Bباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱1۱4 

 دستگاه 1۳872۳72۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP66 با بدنه استیل و Bباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱1۱5 

 دستگاه 2۳۱39۳49۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP68 با بدنه استیل و Bباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱1۱6 

 دستگاه 1۳836۳۱۱۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP54 با بدنه استیل و Cباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱1۱7 

 دستگاه 1۳891۳۱8۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP66 با بدنه استیل و Cباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱1۱8 

 دستگاه 2۳171۳۱7۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP68 با بدنه استیل و Cباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱1۱9 

 دستگاه 1۳419۳228۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP54 با بدنه استیل و Dباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱11۱ 

 دستگاه 1۳776۳33۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP66 با بدنه استیل و Dباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱111 

 دستگاه 1۳9۱7۳91۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP68 با بدنه استیل و Dباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱112 

 دستگاه 1۳7۱7۳48۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP54 با بدنه استیل و Xباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱113 

 دستگاه 1۳964۳52۱۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP66 با بدنه استیل و Xباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱114 

 دستگاه 2۳۱78۳964۳۱۱۱  

شامل کلیه  IP68 با بدنه استیل و Xباکس نوع لینک
 متعلقات)مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره(.

۱8۱115 

 ۱8۱2۱1 کیلوولت. 4٫5یا  SVL 3 عدد 1۱2۳۱59۳۱۱۱  

 ۱8۱2۱2 کیلوولت. 7٫5یا  SVL 6 عدد 124۳385۳۱۱۱  
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 یکنو کانال یکنیفصل پانزدهم: پ
  مقدمه

 یخاک اتیعمل انجام اجرا تیمحدود ای و اتیعمل زیناچ حجم لحاظ به که یموارد در رد،یگ انجام نیماش لهیوسبه  دیبا یخاک اتی. عمل1

 صورت مربوط یهافیرد اساس بر مورد حسب آن نهیهز نییتع باشد، ریناپذاجتناب( نظارت دستگاه صیتشخ)به  یدست لیوسا با

 .گرفت خواهد

 .گرددیم لحاظ و درج کار ارجاع اسناد در هیابن یبها فهرست در مربوط یهافیرد از یخاک اتیعمل با مرتبط خاک حمل و یریبارگ. 2

 هیابن یبهافهرست نیماش با یخاک اتیعمل و دست با یخاک اتیعمل فصول متناظر یهافیرد از بهااضافه متر، 2 از شیب یحفار یبرا. 3

 .گرددیم محاسبه و درج کار ارجاع اسناد در

 .است شده درج ریز جدول در فصل نیا یهاگروه مختصر شرح و شماره از،ین مورد یهافیرد به یدسترس سهولت منظور به. 4

 

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 دست لهیوس هب یکنو کانال یکنیپ 31

 یکیمکان لهیبا وس یکنو کانال یکنیپ 32
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مترمکعب 6۳288۳۱۱۱

های نرم، تا دست در زمینکنی به وسیله کنی و کانالپی
های های کنده شده به کنار محلمتر و ریختن خاک 2عمق 

 مربوط.

15۱1۱1 

  

 مترمکعب 7۳879۳۱۱۱

های سخت، تا کنی به وسیله دست در زمینکنی و کانالپی
های های کنده شده به کنار محلمتر و ریختن خاک 2عمق 

 مربوط.

15۱1۱2 

  

 مترمکعب 16۳728۳۱۱۱

های سنگی، تا کنی به وسیله دست در زمینو کانالکنی پی
های متر و ریختن مواد کنده شده به کنار محل 2عمق 

 مربوط.

15۱1۱3 

  

 مترمکعب 5۳328۳۱۱۱

های نرم، تا کنی با وسیله مکانیکی در زمینکنی و کانالپی
های متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محل 2عمق 

 مربوط.

15۱2۱1 

  

 مترمکعب 5۳932۳۱۱۱

های سخت، کنی با وسیله مکانیکی در زمینکنی و کانالپی
های متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محل 2تا عمق 
 مربوط.

15۱2۱2 

  

 مترمکعب 

های کنی با چکش هیدرولیکی در زمینکنی و کانالپی
متر و ریختن مواد کنده شده در کنار  2سنگی، تا عمق 

     مربوط.های محل

15۱2۱3 
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 فصل شانزدهم: نصب و آزمون
  مقدمه

 در روین وزارت دییتا مورد یداخل و یالملل نیب یاستانداردها شیرایو نیآخر با منطبق فصل، نیا در یفشارقو یکشکابل اتیعمل هیکل. 1

 .است شده گرفته نظر

 یاجرا یهافیآن در رد ینهیهز. شود استفاده لیجرثق ای فتراکیل از مناسب روش به دیبا کابل، یهاقرقره یسازادهیپ و یریبارگ یبرا. 2

 .است شده منظور هرکابل

 اجرا گردد.  زاتیمطابق با دستورالعمل سازنده تجه دیبا هامفصل و هاسرکابل یاجرا اتیعمل. 3

 ،یزیرماسه اتیعمل و مصالح هیته نهیهز داکت، ای ترانشه کانال، درون یقوفشار یهانصب و خواباندن کابل با مرتبط یهافیرد در. 4

 از( مورد)حسب  دیبا و است نشده ینیبشیپ هافیرد واحد یبها در یکمربند بست و اطیاحت نوار نیهمچن و ینیچبلوک ،ینیچآجر

 .گردد استفاده دارستاره صورت به ای هیپا یبها فهارس ریسا مرتبط فصول

 در مرتبط فیرد واحد یبها به درصد 13 گردد، منتقل دستک ای ینیس نردبان، به سپس و انجام نیزم یرو بر یکشکابل کهی. در صورت5

 فیرد واحد یبها به درصد 23 گردد، انجام دستک ای ینیس نردبان، یرو بر ابتدا از یکشکابل اگر نیهمچن. شد خواهد اضافه 3 گروه

 .شودیم اضافه مرتبط

اضافه خواهد  3مرتبط در گروه  فیواحد رد یدرصد به بها 25( انجام شود ی)با هر نوع مقطع لوله داخل در یکشکابل کهیصورت در. 6

از  شیدستگاه نظارت( و مجموع طول لوله در هر سکشن ب دییاز کابل از داخل لوله عبور کند )به روش مورد تا یاگر بخش نیشد. همچن

 .شد خواهد اضافه مرتبط فیرد واحد یبها به لوله از شده داده عبور کابل زانیم بهدرصد  15درصد طول سکشن باشد،  5

 نصب کابل کل طول درصد 35 شود، نصب شفت داخل ای( متر 5 از شیب ارتفاع)در  یفلز سازه ای دکل یرو بر کابل کهیصورت در. 7

 .شد خواهد اضافه مربوط فیرد واحد یبها به شفت داخل ای ارتفاع در شده

 اضافه خواهد شد.  یکشکابل طول به کابل ییجابجا زانیم باشد یکشکابل از پس ریمس طول در کابل ییجابجا به ازین کهیصورت در. 8

فیرد ای هیپا یبها فهارس ریسا مرتبط فصول از دیبا و است نشده منظور اجرا نهیهز در کف رگلاژ و حیتسط سونداژ، اتیعمل نهیهز. 9

 .گردد استفاده دارستاره یها

 یهافیرد ای هیپا یبها فهارس ریسا مرتبط فصول از دیبا و است نشده منظور اجرا نهیهز در کانال داخل هیتهو ساتیتاس نهیهز. 13

 .گردد استفاده دارستاره

 نردبان یرو کابل یهانگهدارنده و مربوط یکابلشو همراه به هانردبان بدنه اتصال میس بولت،رول پلاگ،رول ها،مهره ها،چیپ نهیهز. 11

 یهافیرد ای هیپا یبها فهارس ریسا مرتبط فصول از دیبا و است نشده منظور اجرا نهیهز در( رهیغ و یکمربند و ینیچ یهابست)شامل 

 .گردد استفاده دارستاره

 طول در مربوط زاتیتجه شده نصب طول متر طول، متر از منظور( 163232 و 163231یهافی)رد ینوسیس ورق و داربست یبرا. 12

 .باشدیم کار یاجرا

 توسط تیپل عرض حداکثر ضمناً. گرددیم لحاظ و محاسبه شده کار تیپل مربعمتر صورت به( 163233فی)رد یگذارتیپل نهیهز. 13

 .بود خواهد فیرد نیا محاسبه یمبنا و نییتع متر واحد با مانیپ یخصوص و یفن طیشرا در کارفرما

لحاظ  ریمذکور مندرج در جداول ز یهافیمرتبط با رد زاتیآلات و تجهنیفصل با لحاظ ماش نیمندرج در ا یهافیرد ی. بها14

 است. دهیگرد
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 عیتوز فوق و انتقالخطوط  یکشکابل اتیعمل یجهت اجرا یکشکابلآلات نیلوازم و ماش یسرکیفهرست 

 

 واحد شرح فیرد
 تعداد

 یتونل یکانال و یدفن

 0 1 دستگاه تن 5 نچیو 1

 1 0 دستگاه یکشکابل نیماش 2

 1 0 دستگاه یکشکابل نیماش مخصوص ترانس دستگاه و برق تابلو 3

 1 0 دستگاه کابل یدهفرم ابزار 4

 0 600 متر 13 نمره اهیس میس 5

 150 150 عدد یعبور کیرول 6

 50 50 عدد  هیزاو کیرول 7

 2 2 دستگاه یفلز)خرک(  قرقره هیپا 8

 1 1 عدد یشفت فلز  9

 1 1 دستگاه تن 13 جک 10

 4 4 دستگاه میسیب 11

 1 1 دستگاه متر چرخ 12

 0 50 متر رونده  لوله 13

 1 1 دستگاه تن 15 لیجرثق 14

 1 1 دستگاه تن 13 لیجرثق 15

 1 1 دستگاه تن 3 ریزنججک 16

 1 1 دستگاه تن 1.5 ریزنججک 17

 10 10 عدد  تیلاهد 18

 200 200 متر طناب 19

 1 1 عدد برش یچیق 20

 1 1 مجموعه ابزار و آچار انواع 21

 5 5 عدد کارشکل 22

 1 1 عدد  گردانشیف 23

 1 1 عدد یجوراب 24

 0 1 عدد وسط یجوراب 25

 1 0 مجموعه کدولد زاتیتجه 26

 1 0 مجموعه یمتر 33 بکسل میس با تن 13 فوریت 27

 1 0 مجموعه یگوش عدد 13 و یمرکز تلفن شامل یمخابرات ستمیس 28

 1 0 مجموعه استاپ دیکل و زنگ شامل کنترل ستمیس 29
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 .است شده درج ریز جدول در فصل نیا یهاگروه مختصر شرح و شماره از،ین مورد یهافیرد به یدسترس سهولت منظور به. 15

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 یگذارتیپل و کار یاجرا محل نمودن محصور 32

 قدرت کابل خواباندن و نصب 33

 مفصل  یاجرا 34

  کابلسر یاجرا 35

 زولهیا و پاک اتاقک جادیا 36

 آن مفصل و ینور بریف کابل خواباندن و نصب 37

 ارت میس خواباندن 38

 باکسنکیل یاجرا 39

 آزمون 13
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 متر طول 3۱3۳5۱۱  

وسیله داربست به ارتفاع نمودن محل اجرای کار بهمحصور
 آوری آن.متر و جمع 1٫2

16۱2۱1 

 متر طول 991۳۱۱۱  

وسیله ورق سینوسی به اجرای کار به نمودن محلمحصور
 آوری آن.متر و جمع 1٫2ارتفاع 

16۱2۱2 

 متر مربع 5۳4۱1۳۱۱۱  

سانتیمتر در مسیرهای  1٫5گذاری به ضخامت حداقل پلیت
 آوری آن.تردد عابرین و یا وسیله نقلیه و جمع

16۱2۱3 

  

 متر طول 1۳523۳۱۱۱

هادی مسی کیلوولت با  63نوع کابل نصب و خواباندن هر
میلیمتر مربع درون کانال  8۱۱تا  5۱۱یا آلومینیومی با مقطع 

 یا ترانشه.

16۱3۱1 

  

 متر طول 1۳625۳۱۱۱

کیلوولت با هادی مسی یا  63نصب و خواباندن کابل 
میلیمتر مربع درون کانال  12۱۱تا  1۱۱۱آلومینیومی با مقطع 

 یا ترانشه.

16۱3۱2 

 متر طول 1۳558۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی مسی یا  63خواباندن کابل نصب و 
 میلیمتر مربع درون تونل. 8۱۱تا  5۱۱آلومینیومی با مقطع 

16۱3۱3 

 متر طول 1۳884۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی مسی با مقطع  63نصب و خواباندن کابل 
 میلیمتر مربع درون تونل. 12۱۱تا  1۱۱۱

16۱3۱4 

 متر طول 1۳666۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی آلومینیومی با  63کابل نصب و خواباندن 
 میلیمتر مربع درون تونل. 12۱۱تا  1۱۱۱مقطع 

16۱3۱5 

  

 متر طول 1۳625۳۱۱۱

کیلوولت با هادی مسی یا  132نصب و خواباندن کابل 
میلیمتر مربع درون کانال یا  8۱۱تا  5۱۱آلومینیومی با مقطع 

 ترانشه.

16۱3۱6 

  

 متر طول 1۳823۳۱۱۱

کیلوولت با هادی مسی یا  132خواباندن کابل نصب و 
میلیمتر مربع درون کانال  16۱۱تا  1۱۱۱آلومینیومی با مقطع 

 یا ترانشه.

16۱3۱7 

 متر طول 1۳678۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی مسی یا  132نصب و خواباندن کابل 
 میلیمتر مربع درون تونل. 8۱۱تا  5۱۱آلومینیومی با مقطع 

16۱3۱8 

 متر طول 2۳۱96۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی مسی با  132نصب و خواباندن کابل 
 میلیمتر مربع درون تونل. 16۱۱تا  1۱۱۱مقطع 

16۱3۱9 

 متر طول 1۳864۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی آلومینیومی با  132نصب و خواباندن کابل 
 میلیمتر مربع درون تونل. 16۱۱تا  1۱۱۱مقطع 

16۱31۱ 

  

 متر طول 3۳13۱۳۱۱۱

کیلوولت با هادی مسی یا  23۱خواباندن کابل نصب و 
میلیمتر مربع درون کانال یا  8۱۱تا  63۱آلومینیومی با مقطع 

 ترانشه.

16۱311 



 فصل شانزدهم: نصب و آزمون
 1313فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  

 

 
 

46  

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 متر طول 4۳49۱۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی مسی با  23۱نصب و خواباندن کابل 
 میلیمتر مربع درون کانال یا ترانشه. 2۱۱۱تا  1۱۱۱مقطع 

16۱312 

 متر طول 3۳522۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی آلومینیومی با  23۱نصب و خواباندن کابل 
 میلیمتر مربع درون کانال یا ترانشه. 2۱۱۱تا  1۱۱۱مقطع 

16۱313 

 متر طول 3۳49۱۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی مسی یا  23۱نصب و خواباندن کابل 
 میلیمتر مربع درون تونل. 8۱۱تا  63۱آلومینیومی با مقطع 

16۱314 

 متر طول 4۳725۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی مسی با  23۱نصب و خواباندن کابل 
 میلیمتر مربع درون تونل. 12۱۱تا  1۱۱۱مقطع 

16۱315 

 متر طول 4۳896۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی مسی با  23۱نصب و خواباندن کابل 
 میلیمتر مربع درون تونل. 2۱۱۱تا  16۱۱مقطع 

16۱316 

 متر طول 4۳548۳۱۱۱  

کیلوولت با هادی آلومینیومی با  23۱و خواباندن کابل نصب 
 میلیمتر مربع درون تونل. 2۱۱۱تا  1۱۱۱مقطع 

16۱317 

 عدد 72۳894۳۱۱۱  

 72٫5های اجرای مفصل حرارتی برای اتصال انواع کابل
 کیلوولت با هر مقطع.

16۱4۱1 

 عدد 78۳969۳۱۱۱  

 72٫5های برای اتصال انواع کابل SLIP-ONاجرای مفصل 
 کیلوولت با هر مقطع.

16۱4۱2 

 عدد 121۳491۳۱۱۱  

 145های برای اتصال انواع کابل SLIP-ONاجرای مفصل 
 کیلوولت با هر مقطع.

16۱4۱3 

 عدد 275۳88۱۳۱۱۱  

 245های برای اتصال انواع کابل SLIP-ONاجرای مفصل 
 کیلوولت با هر مقطع.

16۱4۱4 

  

 عدد 91۳118۳۱۱۱

کیلوولت بیرونی کامپوزیتی  72٫5اجرای سرکابل 
نگهدار خشک با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی خود

 و هر مقطع.

16۱5۱1 

  

 عدد 121۳491۳۱۱۱

کیلوولت بیرونی کامپوزیتی یا پرسلینی  72٫5اجرای سرکابل 
نگهدار روغنی با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی خود

 مقطع.و هر 

16۱5۱2 

 عدد 82۳۱۱6۳۱۱۱  

 Flexibleکیلوولت بیرونی کامپوزیتی  72٫5اجرای سرکابل 
 با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع.

16۱5۱3 

 عدد 151۳864۳۱۱۱  

نگهدار کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود 145اجرای سرکابل 
 خشک با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع.

16۱5۱4 

  

 عدد 212۳61۱۳۱۱۱

کیلوولت بیرونی کامپوزیتی یا پرسلینی  145اجرای سرکابل 
نگهدار روغنی با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی خود

 و هر مقطع.

16۱5۱5 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 عدد 151۳864۳۱۱۱  

 PlFixelFکیلوولت بیرونی کامپوزیتی  145اجرای سرکابل 
 مقطع. با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر

16۱5۱6 

  

 عدد 275۳88۱۳۱۱۱

کیلوولت بیرونی کامپوزیتی یا پرسلینی  245اجرای سرکابل 
نگهدار روغنی با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی خود

 و هر مقطع.

16۱5۱7 

 عدد 121۳518۳۱۱۱  

کیلوولت گازی برای هر نوع هادی و  72٫5اجرای سرکابل 
 هر مقطع.

16۱5۱8 

 عدد 21۱۳194۳۱۱۱  

کیلوولت گازی برای هر نوع هادی و  145اجرای سرکابل 
 هر مقطع.

16۱5۱9 

 عدد 3۱2۳155۳۱۱۱  

کیلوولت گازی برای هر نوع هادی و  245اجرای سرکابل 
 هر مقطع.

16۱51۱ 

  
 عدد 

ایجاد هر دستگاه اتاقک پاک و ایزوله در محل نصب 
 ها.ها و سرکابلمفصل

16۱6۱1 

 متر طول 289۳۱۱۱  

نصب و خواباندن کابل فیبر نوری از هر نوع حاوی هر 
 تعداد تار نوری.

16۱7۱1 

 16۱7۱2 اجرای مفصل هر رشته تار زمینی فیبر نوری. عدد   

 متر طول 136۳5۱۱  

 5۱تا  35نصب و خواباندن کابل ارت از سطح مقطع 
 ها.همراه نصب کلمپمیلیمتر مربع به

16۱8۱1 

 متر طول 194۳۱۱۱  

تا  5۱خواباندن کابل ارت از سطح مقطع بیشتر از  نصب و
 ها.همراه نصب کلمپمیلیمتر مربع به 185

16۱8۱2 

 متر طول 246۳۱۱۱  

تا  185نصب و خواباندن کابل ارت از سطح مقطع بیشتر از 
 ها.همراه نصب کلمپمیلیمتر مربع به 4۱۱

16۱8۱4 

 16۱9۱1 با هر سطح ولتاژ. X  یا C  یا Bباکس از نوع اجرای لینک دستگاه 42۳958۳۱۱۱  

 16۱9۱2 با هر سطح ولتاژ. D  یا Aباکس از نوع اجرای لینک دستگاه 34۳366۳۱۱۱  

  
 عدد 

روی قرقره یا در روی هر فاز کابل برآزمون روکش کابل بر
 هر اسپن)سکشن( با هر طول.

161۱۱1 

 161۱۱2 فاز با هر طول.سهفاز)رنگ( کابل در یک مدار کامل  آزمون مدار   

 161۱۱3 فاز با هر طول.در یک مدار کامل سه ACولتاژ  آزمون مدار   

 161۱۱4 جهت کابل فیبر نوری. RDDO آزمون مدار   
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  حمل : هفدهم فصل
  مقدمه

 یحاو قرقره حمل یبرا حمل مهیب نهیهز. دارد روین عیتوز فوق و انتقال ینیزم خطوط اتیعمل زاتیتجه حمل به اختصاص فصل نیا. 1

 و زیتجه وستیپ در مرتبط فیرد از مذکور زاتیتجه یبرا و است نشده لحاظ فصل نیا یهافیرد متیق در کابلسر و مفصل کابل،

 .شودیم استفاده کارگاه دنیبرچ

 فاصله کهیصورتدر است، شده منظور لومتریک 33 تا هم با فهرست نیا زاتیتجه یبارانداز و حمل ،یریبارگ نهیهز 173131 فیرد در. 2

 فیرد از لومتریک 33 از شیب یهافاصله درحمل  نهیهز مازاد. بود خواهد لومتریک 33 همان محاسبه یمبنا باشد، لومتریک 33 از کمتر حمل

 .شد خواهد محاسبه 173231

ترین کارخانه سازنده / فروشنده مورد تایید کارفرما تا مرکز خط یا انبار مورد نظر . فاصله حمل تجهیزات خط انتقال بر اساس نزدیک3

همچنین در صورت عدم تغییر درج خواهد شد و فاصله مذکور مبنای محاسبه هزینه خواهد بود. کارفرما تعیین و در اسناد ارجاع کار 

 و تکمیل کار، کل بهای مربوطه در قرارداد )بدون توجه به وسیله حمل و نقل( مقطوع و غیرقابل تغییر است. قرارداد مقادیر/احجام اولیه

 . شودیدر تعهد طرف کارفرما، در اسناد ارجاع کار درج م زاتیتجه لی. محل تحو4

 وزن اساس بر)تن(  وزن در( لومتری)ک طول حاصلضرب از یریگاندازه لومتریک –فصل با واحد درج شده تن  نیا یهافیرد در. 5

 باسکول برگه طبق زاتیتجه وزن مصرف، بر مازاد زاتیتجه حمل مورد در ضمناً. دیآیم دست به کارفرما دییتا مورد یبندبسته ناخالص

 .باشدیم ملاک کارفرما دییتا مورد

راقی و هامهره و چیپ آلات،آهن ها،تخته ها،قرقره ها،میس ها،کابل لیقب از یزاتیتجه و یاضاف قطعات یآورجمع نهیهز کار، اتمام از پس. 6

 یهافیرد از شود،یم نییتع کارفرما توسط که یمحل به هاآن یبارانداز و حمل و کارفرماست، به مربوط که خط طول در ماندهیباق آلات

 .برسد کارفرما بیتصو به مجلسصورت میتنظ با قبلاً دیبا مصرف بر مازاد زاتیتجه حمل یهافاصله. گرددیم نییتع فصل نیا

آسفالت،  ،یبتن ای ی، بلوک سفالنانآجر، تو لگرد،ی( شن، ماسه، میپاکت ای)به صورت فله  مانیشامل س یحمل مصالح ساختمان نهی. هز7

 و دست با یخاک اتیعمل فصول از اتیعمل نوع به توجه با خاک حمل نهیهز و هیابن یبهافهرست نقل و حمل فصل از رهیغ و یجدول بتن

ینم لحاظ آب یبرا حمل نهیهز است ذکر به لازم. شودیم درج کار ارجاع اسناد در و نییتع مذکور، فهرست نیماش با یخاک اتیعمل

 .گردد

 .است شده درج ریز جدول در فصل نیا یها گروه مختصر شرح و شماره ، ازین مورد یها فیرد به یدسترس سهولت منظور به. 8

 

 هاگروه مختصر شرح و شماره جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 لومتریک 33 تا خط زاتیتجه حمل و یریبارگ 31

 لومتریک 33خط مازاد بر  زاتیو حمل تجه یریبارگ 32
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 تن 4۳476۳۱۱۱

کیلومتر از محل  3۱بارگیری و حمل تجهیزات خط تا 
ها با هر وسیله در بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه آن

 های تعیین شده.محل

17۱1۱1 

 17۱2۱1 کیلومتر. 3۱حمل تجهیزات خط در هر نوع جاده، مازاد بر  کیلومتر -تن  23۳۱۱۱  



 کاریپا مصالح. 1 وستیپ
 1313فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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 کاریپا مصالح. 1 وستیپ
 مقدمه

به اسناد و  در کار نصب شود و با توجه و باشد ازین مورد ،مانیپ موضوع یاجرا یبرا که شودیم اطلاق یمصالح به کار،یپا . مصالح1

 ییجانما طرح در که ییهامحل ای محلو در  هیته مانکاریپ توسط ،یکار و مشخصات فن یاجرا یبندبرنامه زمان ژهیبه و مانیمدارک پ

باشد.  شمارش ای یریگاندازه ،یبازرس قابل که شود انبار یشکل به دهیگرد نییتع مصالح انباشت محل ای کارگاه انبار عنوان به کارگاه زیتجه

 ناظر ، با حضور مهندساست شده ورود مشخص خی، مقدار و تار، نوعدر آن ورود که جلسهصورت دی، بابه کارگاه ورود مصالح هنگام

 .شود میتنظ

، منظم به صورت در کارگاه مصالح یو بارانداز لومتریک 33تا  حمل ،یریبارگ نهی، هزوستیپ نیا جدول یهافیرد واحد یبها. در 2

 نقل و حمل فصلدر  شده ینیبشیموارد پ ی، به استثنامصالح لومتریک 33مازاد بر  حمل یبرا یاضاف نهیهز گونهچیو ه است شده منظور

 .ردیگینم تعلق(، کار ارجاع اسناد در)مندرج  هیابن یبها فهرست

 کاریو لازم است جزو مصالح پا باشدینم وستیجدول پ یهافیاز کار که مصالح آن، جزو رد یاقلام یبرآورد برا هی. در هنگام ته3

 .گرددیاضافه م مذکور جدول در مربوط گروه یانتها دردار ستاره فیبه صورت رد و نییتع آن با مناسب یهافیردمنظور شود، 

 یمال هیبن تیتقو یو برا شودیم جلسهو با مهندس ناظر صورت یریگاندازه کار،یپا مصالح رمقدا ،موقت تیوضعصورت هیته . هنگام4

 و(، شوندیمازاد م حمل نهیهز مشمول که یمصالح ی)برا 7/3 بیاعمال ضر بدون حمل نهیو هز کاریپا مصالح یدرصد بها 73 مانکار،یپ

جزء به کل تابع  یشنهادیپ بیضر ریی)تغ مانکاریپ جزء یشنهادیپ بیضرو  یبالاسر بیضر ،یامنطقه بیضر حسب مورد با احتساب

 .شودیم منظور هاتیوضعضوابط مربوط(، در صورت

 مانکاریپ و است مانکاریپ عهده به ،مانیپ ها، در مدتآن تیو کم تیفیبه منظور حفظ ک کاریپا مصالح ینگهدار و حفظ تیولو. مس5

 .کند انبار باشد، مصون عوامل ریسا و یجو عوامل مقابل در که یمناسب محل در را هاآن دیبا

است و  شده گرفته نظر در موقت یهاتیوضعصورت در کاریپا مصالح یبها محاسبه ی، تنها براوستیپ جدول از حاصل مصالح . نرخ6

 .ستین موارد ریسا در استناد ای استفاده قابل

 منظور شود. مصالح کاریپا مصالح نوع چیه دینبا ،یقطع تیوضعصورت و ،موقت لیتحو از پس موقت تیوضعصورت نی. در آخر7

 .شود خارج کارگاه از مانکاریپ توسط دیبا ،است مانکاریبه پ و متعلق مانده یباق در کارگاه که مازاد بر مصرف



 کاریپا مصالح. 1 وستیپ
 1313و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 98۱2۱2 ماسه شسته. مترمکعب 4۳947۳۱۱۱  

 98۱2۱3 شن شسته. مترمکعب 5۳719۳۱۱۱  

 98۱2۱4 سنگ قلوه. مترمکعب 4۳899۳۱۱۱  

 98۱2۱5 ای.مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه مترمکعب 4۳159۳۱۱۱  

 98۱2۱6 ای.مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه مترمکعب 4۳726۳۱۱۱  

 98۱3۱1 سنگ لاشه. مترمکعب 4۳82۱۳۱۱۱  

 98۱5۱1 سیمان پرتلند پاکتی. تن 17۳9۱8۳۱۱۱  

 98۱5۱2 سیمان پرتلند فله. تن 15۳864۳۱۱۱  

 98۱7۱1 آجرفشاری. قالب 21۳4۱۱  

 98۱9۱4 انواع نبشی. کیلوگرم 326۳5۱۱  

 98۱9۱5 انواع سپری. کیلوگرم 338۳۱۱۱  

 981۱۱1 انواع میلگرد ساده. کیلوگرم 344۳5۱۱  

 981۱۱2 آجدار. انواع میلگرد کیلوگرم 31۱۳۱۱۱  

 9812۱2 های گالوانیزه.انواع ورق کیلوگرم 593۳5۱۱  

 9813۱3 انواع توری سیمی. کیلوگرم 314۳۱۱۱  

 9824۱1 انواع قیر. کیلوگرم 216۳۱۱۱  

 9829۱1 انواع چتایی. مترمربع 365۳5۱۱  
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 یبالاسر یهانهیهز اقلام . شرح1 وستیپ
 

 .شودیم کیتفک ریز شرح  به کار، یبالاسر نهیهز و یعموم یبالاسر نهیهز به یکل طور به ،یبالاسر نهیهز

 

 یعموم یبالاسر نهیهز. 1

 : ریز در شده درج یهانهیکرد، مانند هز مربوط یکار مشخصها را به آن توانینم که است ییهانهیهز نوع از نهیهز نیا 

 .خدمات و تدارکات ،یمال و ی،اموراداریفن دفتر ،شرکت تیریمد یانسان یروین شامل ،یمرکز دفتر یانسان یروین دستمزد نهی. هز1ـ1

 .یمرکز دفتر کارکنان یکاریب مهیب نهیهز انضمام به(، کارفرما )سهم یمرکز دفتر کارکنان مهیب حق و یعموم یهامهیب نهی. هز2ـ1

 .شودیم انجام یعموم هینقل لیوسا با ،رانیمد ای کارمندان توسط که ذهاب و ابیا یهانهیهز و یمرکز دفتر هینقل لیوسا نهی. هز3ـ1

 .یمرکز دفتر محل اجاره ای یگذار هیسرما نهی. هز4ـ1

 .یمرکز دفتر ینگهدار نهی. هز5ـ1

 .یمرکز دفتر یدفتر لیوسا استهلاک نهی. هز6ـ1

 .یمرکز دفتر سوخت و ،برق ،آب نهی. هز7ـ1

 .یمرکز دفتر پست و مخابرات نهی. هز8ـ1

 .یمرکز دفتر آبدارخانه و ییرایپذ نهی. هز9ـ1

 .یمرکز دفتر ملزومات و ریالتحر لوازم نهی. هز13ـ1

 .یمرکز دفتر در نقشه چاپ و یفتوکپ نهی. هز11ـ1

 .هامناقصه در شرکت یبرا اسناد، هیته نهی. هز12ـ1

 .هامناقصه در شرکت نامه ضمانت نهی. هز13ـ1

 ها.آن مانند و ،مجامع در تیعضو ،اتینشر ،ییقضا و یحقوق یهانهیهز شامل ،متفرقه یهانهیهز. 14ـ1

 .یمرکز دفتر یبرا یشهردار عوارض نهی. هز15ـ1

 .یمرکز انبار از یبرداربهره و ینگهدار یهانهیهز و اجاره ای یگذار هیسرما نهی. هز16ـ1

 .یدفتر مرکز یاانهیرا زاتیها و تجهدستگاه نهی. هز17ـ1

 کار یسر بالا نهی. هز2

 :ریز در شده درج یهانهیکرد، مانند هز مربوط یکار مشخص به را آن توانیم که است ییهانهیهز نوع از ،نهیهز نیا

 :است ریز موارد شامل که یگذار هیسرما یهانهی. هز1ـ2

 .است مانکاریپ نزد که پرداخت شیپ وجوه به توجه با مانکار،یپ گردش در تنخواه نهی. هز1ـ1ـ2

 .کارفرماست نزد که کار انجام حسن از قسمت آن ینقد وجوه از یناش نهی. هز2ـ1ـ2

 :است ریز موارد شامل که ها،نامه ضمانت نهی. هز2ـ2

 .تعهدات انجام نامه ضمانت نهی. هز1ـ2ـ2

 .پرداخت شیپ نامه ضمانت نهی. هز2ـ2ـ2

 .کار یاجرا حسن وجوه نامه ضمانت نهی. هز3ـ2ـ2

 .اتیمال نهی. هز3ـ2

 .مانکاری. سود پ4ـ2

 :است ریز موارد شامل که ،کارگاه مستمر یهانهی. هز5ـ2



 یبالاسر یهانهیهز اقلام . شرح1 وستیپ
 1313زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط 

  

 

 
 

53  

 
 

 

 و حفاظت و خدمات و نیکانت و کمپ ،تدارکات و یمال ،یادار ،یفن دفتر ،کارگاه یعموم یسرپرست یانسان یروین دستمزد نهی. هز1ـ5ـ2

 .است نشده منظور ،کارگاه دنیبرچ و زیتجه نهیهز و بها فهرست یهافیرد متیق در که کارگاه عوامل ریدستمزد سا ، هزینه. همچنینحراست

 .ردیگیم قرار شیآزما و یبازرس یبرا مشاور مهندس و کارفرما اریاخت در که یخدمات یانسان یروین نهی. هز2ـ5ـ2

 .مربوط کار یبرا ،نقاط ریو سا کارگاه به یمرکز دفتر کارکنان و رانیمد سفر نهی. هز3ـ5ـ2

 .مانیپ مدارک و اسناد یاضاف یهانسخه هیته نهی. هز4ـ5ـ2

 .مانکاریپ کارمندان و کارکنان یغذا نهی. هز5ـ5ـ2

 .کارگاه ییرایپذ نهی. هز6ـ5ـ2

 .متفرقه یهانهیهز و کارگاه مسوولان سفر ارتباطات، مخابرات،، پست یهانهی. هز7ـ5ـ2

 .کارگاه تدارکات یبرا هینقل لهیوس و کارگاه ذهاب و ابیا لهیوس نیتام نهی. هز8ـ5ـ2

 .ملزومات و ریالتحر لوازم ،چاپ ،یفتوکپ نهی. هز9ـ5ـ2

 .مانکاریپ یهاشیآزما نهی. هز13ـ5ـ2

 .کار لیتحو و یفن مدارک هیته یهانهی. هز6ـ2

 .لمیف و عکس هیته یهانهی. هز1ـ6ـ2

 کار. ازیدر حد ن ،(Shop Drawings) یکارگاه یهانقشه هیته نهی. هز2ـ6ـ2

 (.As Built Drawings) ساخت چون یهانقشه هیته نهی. هز3ـ6ـ2

 .پروژه کنترل و یزیر برنامه یهانهی. هز4ـ6ـ2

 .موقت لیتحو زمان تا شده انجام اتیعمل ینگهدار یهانهی. هز5ـ6ـ2

 .یقطع لیتحو و موقت لیتحو امور به مربوط یهانهی. هز6ـ6ـ2

 .یرعمرانیغ یهاطرح در کارگاه یانسان یروین یکاریب مهیب و مانکاریپ سهم مهیب یهانهیهز. 7-2

 بابت نیو از ا است شده ینیبشیپ آلاتنیماش یساعت نهیجزو هز آلاتنیماش رگاهیدر تعم شاغل یانسان یرویدستمزد ن نهی( هز1 توضیح

 .است نشده منظور یبالاسر یهانهیدر هز یانهیهز

 توسط ،کارگاه یانسان یروین یکاریب مهیب کارفرما، سهم مهیب یهانهیهز ، چون(یاهیسرما یهایی)تملک دارا یعمران یها( در طرح2 حیتوض

 است. نشده منظور یبالاسر یهانهیها در هزآن بابت از یانهیهز شود،یم تأمین اعتبار طرح از محل ییاجرا یهادستگاه

 عوارض نهیهز نیو همچن افزوده ارزش بر اتیمال یهانهی، هزیرعمرانی( و غیاهیسرما یهایی)تملک دارا یعمران یها( در طرح3 حیتوض

 .تاسنشده  منظور یبالاسر یهانهی(، در هزمشمول یهامانیپ ی)برا یشهردار
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 یامنطقه بیا. ضر1 پیوست
 

 یدسترس امکان با حمل، و مصالح آلات، نیماش ،یانسان یروین متیق یمبنا بر بها، فهرست نیا در شده درج یهامتیق: یامنطقه بی.ضر1

 سطح در ییهوا و آب طیشرا ،ییربنایز امکانات عیتوز هیپا بر مضاعف یهانهیهز جبران جهت نیبنابرا. باشدیم خدمات و مصالح به آسان

 ات،یعمل یاجرا نهیهز برآورد در و نییتع ریز شرح به یامنطقه بیضر ،یاصل مراکز از مسافت بعد و یانسان یروین ،ییایجغراف طیشرا کشور،

 .شودیم منظور

 تا که است ییهابیضر نیآخر رد،یگیم قرار استفاده مورد کار یاجرا نهیهز برآورد در که بها فهرست نیا به مربوط یامنطقه یهابیضر. 1-1

سازمان  یسو از ،یبعد یهاهیاصلاح ای 33/34/1394 مورخ 69416/94 شماره بخشنامه وستیپ در کار، یاجرا نهیهز برآورد هیته زمان

و انتقال  یآورخطوط انتقال آب، شبکه جمعرشته  هیواحد پا یبرنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است و براساس بخش مرتبط با فهرست بها

 .گرددیلحاظ م  ،ییآب روستا عیفاضلاب و انتقال و توز

 یامنطقه بیضر یبعد یها هیاصلاح ای و مذکور بخشنامه در هاآن یبرا که یمناطق در پروژه یاجرا محل منطقه نام که یصورت در. 2-1

 منظور ات،یعمل یاجرا نهیهز برآورد در است، شده واقع آن در هپروژ که یبخش ای شهرستان یامنطقه بیضر نباشد، موجود شده، نییتع

 .شودیم

 .است کشور وزارت توسط شده منتشر یکشور ماتیتقس نقشه نیآخر مطابق بخش، و شهرستان استان، ییایجغراف محدوده. 3-1

منطقه یهابیضر یوزن نیانگیم براساس یامنطقه بیضر ،یخط یهاپروژه رینظ رند،یگیم قرار مختلف مناطق در که ییهاپروژه یبرا. 4-1

 . شودیکار، منظور م یاجرا نهیو در برآورد هز نییتع ریبا استفاده از رابطه ز ،مختلف مناطق در مربوط یا
 

𝑅 =  
(𝑅1 ∗ 𝐶1) + (𝑅2 ∗ 𝐶2) + ⋯ + (𝑅𝑛 ∗ 𝐶𝑛)

𝐶
 

Rمنطقه مربوط به هر رشته  بی: ضر 

Cکار مربوط به هر رشته  یاجرا نهی: مبلغ برآورد هز 

C1منطقه مربوط به آن   بیآن بخش از کار که ضر یاجرا نهی: مبلغ برآورد هزR1   .است 

C2ط به آن  منطقه مربو بیآن بخش از کار که ضر یاجرا نهی: مبلغ برآورد هزR2 .است 

Cnمنطقه مربوط به آن   بیآن بخش از کار که ضر یاجرا نهی: مبلغ برآورد هزRn .است 

  

 زاتیتجه نیو تام یطراح با مرتبط فصول به و شودی( اعمال م17 یال 15فصول نصب، آزمون و حمل )فصول  یتنها برا یامنطقه بی. ضر2

 .ردیگینم( تعلق 8تا  1)فصول 
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 کارگاه تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 3پیوست 
 

 ، باید بههر رشته به مربوط رو، در کارهای ، از ایناست شده تهیه مختلف هایدر رشته استفاده و برای عمومی ، به صورتدستورالعمل این

 قرار گیرد. مورد استفاده دستورالعمل کار، مفاد این و نیاز آن ماهیت تناسب

 

 . تعاریف1 

 دادن شود، تا آغاز و انجام اجرا انجام دوره برای موقت باید به صورت که است ها و تدارکاتی، اقداماز عملیات ، عبارت. تجهیز کارگاه1ـ1

 ، میسر شود. پیمان اسناد و مدارک ، طبقپیمان موضوع عملیات

 هایرند، مانند کارگاهگیقرار می برداری، مورد بهرهاجرایی عملیات پشتیبانی برای شود کهمی گفته ، به ساختمانیپشتیبانی های. ساختمان2ـ1

و مانند  ساختهپیش قطعات ، ساخت، نقاشی، صافکاریسازی، باطری، آرماتوربندی، نجاری، آهنگریتاسیساتی هایکارگاه ، شاملسر پوشیده

 ترانسفورماتورها و مولدهای محل نکار، اتاقپیما ، آزمایشگاه، انبار مواد منفجرهسرپوشیده انبارهای ،آلاتماشین سرپوشیده های، تعمیرگاهآن

 مانند آن. و رسانی سوخت ، ایستگاهبرق

قرار گیرد، مانند  ها، مورد استفادهبه آن دادن و سرویس افراد مستقر در کارگاه برای شود کهمی گفته ، به ساختمانیعمومی های. ساختمان3ـ1

، خانه، تلفنخانه، رختشوی، درمانگاه، فروشگاه، نانوایی، آشپزخانه، غذاخوریمسکونی های، ساختمانسرا، مهماندفاتر کار، نمازخانه

 .سرپوشیده هایپارکینگ

و  آب هدایت های، ایجاد خاکریز و کانالو فاضلاب سطحی هایآب و دفع آوریجمع ، سیستمبندی خیابان ، شاملسازی. محوطه4ـ1

 ، تامینروباز، حصارکشی های، پارکینگورزشی هایروباز، زمین سبز، انبارهای ، فضایسیل در مقابل کارگاه حفاظت دیگر برای یداتتمه

 .است مشابه و کارهای و حفاظت ایمنی تجهیزات ، تامینمحوطه روشنایی

کارفرما  کار، از سوی مورد نیاز اجرای ، گاز و مخابرات، برق، آبدر آن که است رگاهاز کا هایییا محل ، محلکارگاه . منظور از ورودی5ـ1

 برای کارگاه ورودی . مشخصاتبینی شده باشدکه در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش، مگر آنشودپیمانکار می و تحویل تامین

 شود.می تعیین ناد و مدارک پیماناس، در گفتهپیش از نیازهای هر یک تامین

 و تجهیزات مصالح و حفاظت نگهداری ، برایتجهیز کارگاه جانمایی به طرح با توجه که است از کارگاه هایییا محل ، محل. انبار کارگاه6ـ1

 شود.می ها استفاده، از آنمربوط هایدستورالعمل با رعایت

 کند. متصل موجود کشور را به کارگاه هایاز راه یکی که است هی، رادسترسی راه .1-7

 شود. ، احداثعملیات اجرای به محل دستیابی برای هستند که هایی، راهسرویس های. راه8ـ1 

 یا با واسطه را، به طور مستقیم و مانند آن فجره، انبار مواد منقرضه ، محلآب ، منابعمصالح معادن هستند که هایی، راهارتباطی های. راه9ـ1

 کنند.می متصل عملیات اجرای دیگر، به محل هایراه

 عملیات انجام شد، اما به علتمی از مسیر موجود انجام قبلاً که عمومی نقلیه تردد وسایل تامین برای ، کهاست ، راهیانحرافی . راه13ـ1

 شود. ، احداثاست شده قطع پیمان موضوع

 کارگاه  یا نصب در احداث تاسیسات، به روش و هاساختمان کردن ، فراهمکارگاه تجهیز و برچیدن هایردیف در شرح . منظور از تامین11ـ1

ا هاز آن برداری بهره و نگهداری به مربوط ایهو اقدام اجاره یا خدمت خرید ، به صورتمحل موجود در از امکانات هاآن اختیار گرفتن یا در

 .باشدمی

 آلات، ماشین، تجهیزاتمصالح مواد زاید و کردن ، خارجموقت هایو ساختمان ، تاسیساتمصالح آوریاز جمع ، عبارتکارگاه . برچیدن12ـ1

 کارفرما، طبق تحویلی هایها و محلزمین برگرداندن اول به شکل لزوم صورتو در  ، تمیز کردن، تسطیحپیمانکار از کارگاه و دیگر تدارکات

 .نظر کارفرماست
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های مختلف یک کار را هایی که محل قرار گرفتن بخش. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه1-13

 دهد.نشان می

 

 برآورد تهیه . روش2

، آن اجرای برای شده انتخاب ، روشو نیاز هر کار و همچنین به شرایط برآورد، باید با توجه کننده مشاور یا واحد تهیه هندس. م1ـ2

هیز و تج در فهرست شده بینیپیش هایردیف را طبق مربوط  های، هزینهآن و بر مبنای را تعیین تجهیز کارگاه برای روش تریناقتصادی

 ،بر حسب مورد با واحد مقطوع بالاسری هایهزینه و با منظور نمودن عملیات اجرای محل هایقیمت بر حسب ،پیوست این کارگاه برچیدن

هی و . همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاکند درج مورد نظر،  هایو در برابر ردیف برآورد کرده ماه-مترمربع یا مترمربع

تجهیز کارگاه، صرفاً بر کند.  بینی ، پیشو پیمان ارجاع کاررا در اسناد مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه 

 باشد.دار مجاز نمیشود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستارههای مندرج در جدول این پیوست، برآورد میاساس ردیف

شود. در ها منظور میبرآورد آن ، به عنوانو حاصل کسر شده احداث ، از هزینهبازیافتی مصالح شود، ارزشمی احداث که هاییساختمان رایب

و  ، استهلاکو نصب حمل ، هزینهفلزی هایها، مانند قابساختمان ساخته پیش ها و قطعات، مانند کاروانساختهپیش هایمورد ساختمان

از چند  که هاییشود. در پیمان، منظور میکارگاه تجهیز و برچیدن و جزو برآورد هزینه شده کار محاسبه اجرای ها، در طولآن گذاریسرمایه

 شود.می کار تهیه کل برای کارگاه تجهیز و برچیدن فهرست شود، تنها یکمی استفاده پایه واحد بهایفهرست رشته

و  موقت شود، به صورتمنظور می کارگاه تجهیز و برچیدن هایدر برآورد هزینه که ی در محدوده کارگاههاو راه ها، تاسیسات. ساختمان2ـ2

در  یا زیربنایی جنبی تتاسیسا به اجرای دادن ، با اولویتتجهیز کارگاه هایهزینه شود. به منظور تقلیلمی اجرا در نظر گرفته دوره برای

تجهیز  به عنوان یاد شده اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات و در دوره است شده بینیپیش برداریبهره دوره برای در طرح که محدوده کارگاه

پایه واحد  بهای هایاز فهرست ها با استفادهآن ههزین حالت شود. در این درج ارجاع کار و پیماناسناد در  موضوع شود و این استفاده کارگاه

 یا تامین کارگاه هایو راه ، گاز، مخابرات، برقآب تامین برای شود. چنانچهکار منظور می اجرای و در برآورد هزینه محاسبه مربوط رشته

 بینی پیش از طرح برداریبهره دوران برای که یا زیربنایی جنبی ز تاسیساتیا سایر موارد، ا و عمومی ، پشتیبانی، اداریمسکونی هایساختمان

یاد  ایجاد تاسیسات برای ای، هزینهاست شده بینی پیش مربوط هایفصل هایها در ردیفآن هزینه به اینکه شود، با توجه شود استفادهمی

ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن برداری آنو صرفاً هزینه نگهداری و بهره شودمنظور نمی کارگاه تجهیز و برچیدنهزینه در  شده

 شود.کارگاه به صورت مقطوع منظور می

، آب نتقالا برای شود. چنانچه ، مشخصپیمان اسناد ارجاع کار و اجرا، باید در در دوره کارگاه ، گاز و مخابرات، برقآب تامین . نحوه3ـ2

 اجرا لازم دوره برای ،کشیو کابل کشی، کانالکشی، لولهکارگاه تا ورودی یا محلی سراسری ، از شبکهمخابراتی ارتباط ، گاز و برقراریبرق

 شود. بینی، پیشپیمان اسناد ارجاع کار و در آن دادن انجام باشد، باید چگونگی

ترانسفورماتور و  نصب ، شاملآن کارهای بگیرد، که را به عهده کارگاه تا ورودی رسانی برق باشد تدارک در نظر داشتهکارفرما  . چنانچه4ـ2

و سایر  برق و اشتراک انشعاب های)دیماند( و هزینه برق ثابت هایتعرفه هزینه، کارگاه تا ورودی شبکه از برق کشی، کابلآن متعلقات

در  بابت از این ایشود و هزینهمی درج پیمان اسناد ارجاع کار و در ، به طور مشخصزمینه کارفرما در این ، تعهداتاست مشابه کارهای

از کسر  رآورد و پسب آن کارفرما نباشد، هزینه به عهده کارگاه تا ورودی رسانی برق تدارک شود. چنانچه، منظور نمیکارگاه تجهیز و برچیدن

 .شودمی منظور کارگاه تجهیز و برچیدن هایجزو هزینهصورت مقطوع به کار، باقیمانده در پایان برگشت قابل هایهزینه

 از شبکه استفاده بگیرد، در حالت را به عهده آب چاه یا احداث کارگاه تا ورودی رسانیآب تدارککارفرما در نظر دارد  که در صورتی .5ـ2

 و سایر کارهای آب و انشعاب اشتراک های، هزینهکارگـاه تا ورودی از شبـکه آب انتقال خط اجـرای ، شـاملآن کـارهای که آب عـمومی

 درج پیمان در اسناد ارجاع کار و، زمینه کارفرما در این ، تعهداتآب برداشت هایو هزینه عمیق یا نیمه عمیق چاه ، یا احداثاست مشابه

ه ، بآب چاه یا احداث کارگاه تا ورودی رسانیآب تدارک شود. چنانچهمنظور نمی کارگاه در تجهیز و برچیدن بابت از این ایشود و هزینهمی
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تجهیز و  هایجزو هزینهبصورت مقطوع  کار، باقیمانده در پایان برگشت قابل هایاز کسر هزینه برآورد و پس آن کارفرما نباشد، هزینه عهده

 .شودمی منظور کارگاه برچیدن

مربوط به  راه احداث مان،یاسناد ارجاع کار و پ اسباشد و بر اس یارتباط ای سیراه سرو ،یدسترس به راه ازیکار ن یاجرا در دوره . چنانچه6ـ2

 مذکور به عهده یهااحداث راه که ی. در حالتشودیمنظور نم کارگاه دنیو برچ زیتجه یهافیدر رد بابت نیاز ا یانهیکارفرما باشد، هز عهده

 یهانهیجزو هز مقطوع و به صورت محاسبه آهن و باند فرودگاهراه، راه شتهر هیواحد پا یبهااز فهرست با استفاده آن نهیکارفرما نباشد، هز

 .شودیمنظور م کارگاه دنیو برچ زیتجه

 باشد تمام کارفرما در نظر داشته ، چنانچهکارفرماست به عهده تجهیز کارگاه برای زمین ، تامینپیمان عمومی شرایط طبق که . با وجود این7ـ2

و  کرده بینی پیش کار و پیمان اسناد ارجاعپیمانکار را در  از سوی زمین شود، باید تامین پیمانکار تامین توسط تجهیز کارگاه از زمین یا قسمتی

  .نماید، منظور کارگاه تجهیز و برچیدن هایهزینه جزوبه صورت مقطوع را  آن اجاره  هزینه

 گریدی تسهیلات ، هر نوعکارفرماست به عهده در مورد تجهیز کارگاه پیمان عمومی بها و شرایط فهرست در این که تعهداتی . به استثنای8ـ2

 کند. بینی پیش اسناد ارجاع کار و پیماندر  را در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن تجهیز کارگاه کارفرما در نظر دارد برای که

 هایواحد ردیف ، در بهایساختهپیش قطعات و ساخت ، آرماتوربندی، نجاری، آهنگرییمانند تاسیسات هاییکارگاه تجهیز . هزینه9ـ2

 شود.، منظور نمیکارگاه تجهیز و برچیدن هایدر ردیف ای، هزینهبابت و از این است شده ، محاسبهمربوط هایفصل

 ساعتی در هزینه آلاتهای سرپوشیده ماشینسازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاهمانند باطری آلاتماشین هایتجهیز تعمیرگاه . هزینه13ـ2

 ،کارگاه تجهیز و برچیدن هایدر ردیف ای، هزینهبابت و از این است شده محاسبه مربوط هایفصل هایردیفبهای واحد ، در آلاتماشین

 شود.منظور نمی

در  ای، هزینهبابت و از این است شده محاسبه ،مربوط هایفصلی هاواحد ردیف کار، در بهای اجرای برای مصرفی و برق آب . هزینه11ـ2

 شود.، منظور نمیکارگاه تجهیز و برچیدن هایردیف

در  ای، هزینهبابت و از این است شده بینیپیش (مستمر کارگاه های)هزینه بالاسری ، در هزینهپیمانکار در کارگاهکارکنان  غذای . هزینه12ـ2

 کارگران غذای تامین برای هاییهزینه یا کمک پیمانکار هزینه است لازم که شود. در کارهاییمنظور نمی ،کارگاه یز و برچیدنتجه هایردیف

 شود.منظور می ،کارگاه تجهیز و برچیدن هایجزو هزینه هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع ،تقبل نماید

در  از غذا، گانکنند ، شمار استفادهاست ضروری ، در کارگاهمشاور و آزمایشگاه کارفرما، مهندس کارمندان ذایغ تامین که . در کارهایی13ـ2

 شود.، منظور میکارگاه تجهیز و برچیدن هایجزو هزینه مقطوع صورتبه و برآورد   آن شود و هزینهمی تعیین اسناد ارجاع کار و پیمان

کار مجاز  اجرای پیمانکار، در برآورد هزینه توسط مشاور و آزمایشگاه مورد نیاز کارفرما، مهندس نقلیه وسیله تامین هزینه بینی. پیش14ـ2

 .نیست

 یهاراهاحداث به  مربوط عملیات هزینهشود. منظور نمی کارگاه تجهیز و برچیدن های، جزو ردیفانحرافی هایراهاحداث  . هزینه15ـ2

 ، منظورمنضم به پیمانمقادیر  بها و در فهرست و مقادیر آن شده براورد، فرودگاه دبان وآهن راه، راه رشته پایه بهایفهرست ، بر اساسانحرافی

 .شودمی

با رعایت  ،و آزمایشگاه مشاور کارفرما، مهندس کارکنان سکونت دفاتر و محل هایساختمانو تجهیزات مربوط به  مشخصات ،. نـقشه16ـ2

و تجهیزات مربوط  مشخصات، اجرایی هایبه نقشه ها، با توجهآن اجرای هزینهو  شود درج ارجاع کار و پیماندر اسناد ، باید 4-4بند 

 .شود، منظور میکارگاه تجهیز و برچیدن هایو جزو هزینه شده محاسبه

و  993333تا  993331 ،993134 هایبه ردیف مربوط هایهزینه احتساب ، بدونکارگاه ز و برچیدنتجهی هزینه مقطوع مبالغ . جمع17ـ2

 شده تعیین نباید از میزانمنظور شود(  ها نیز باید به صورت مقطوع)که خود این ردیف، کارگاه تجهیز و برچیدن ، فهرست991134تا  991331

 از ، باید قبلکارگاه تجهیز و برچیدن ، بیشتر باشد، هزینهشده از حد تعیین هزینه ، ایندر موارد استثنایی که در زیر بیشتر شود. در صورتی

 برسد. فنی عالی شورای کار، به تصویب ارجاع
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ربرد تعیین شده است، . حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کا1ـ17ـ2

 باشد.می کارگاه تجهیز و برچیدن هایهزینه کار بدون اجرای برآورد هزینه درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ

تجهیز و برچیدن کارگاه حداکثر مبلغ شود، می بها استفاده فهرست رشته از یک ها بیشآن اجرای برآورد هزینه برای که در کارهایی .2-17-2

تجهیز و  هایهزینه بها بدونکار همان فهرست اجرای برآورد هزینه مبلغبها ضرب در از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست

 گردد.تعیین می کارگاه برچیدن

کشی و سازی، فنسواد منفجره به انضمام محوطه. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار م2-18

باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت های جنبی مانند نگهبانی و غیره میساختمان

 نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

 

 کلی . شرایط3

 را تهیه تجهیز کارگاه جانمایی تجهیز، طرح برای شده تعیین به فهرست ، با توجهکارگاه از تحویل پس درنگبی است . پیمانکار موظف1ـ3

 .قرار دهد تجهیز کارگاه را مبنای مشاور، آن از تایید مهندس و پس کرده

مور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و ا. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل3-2

های ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعملهای حرفهمحیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری

یست را تهیه و تدوین بندی بهداشت، ایمنی و محیط زباشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمانبینی شده در اسناد و مدارک پیمان میپیش

 نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.

 اجرایی های، پیمانکار را به دستگاه، گاز و مخابرات، برقآب تامین برای پیمان در اسناد ومدارک شده بینیپیش روش به . کارفرما با توجه3ـ3

 استفاده ، برایو موارد مشابه عمیقیا نیمه عمیق چاه مجوز احداث و یا گرفتن ، گاز و تلفن، برقآب انشعاب گرفتن برای دولتی یهاو سازمان

 کند.می ، معرفیساختمان در دوره موقت

طبق اسناد و مدارک  تجهیز کارگاه برای شده تعیین و مشخصات فنی زمان را در مدت تجهیز کارگاه عملیات است . پیمانکار موظف4ـ3

 برساند. به انجام ، در حد متعارفمنطقه شرایط و همچنین پیمان

 شود. تجهیزمی ، انجاماست شده بینیپیش پیمان در اسناد و مدارک که ، در حدیکارگاه تجهیز و برچیدن کارفرما در زمینه . تعهدات5ـ3

کار  مورد نیاز انجام که بینی شده در شرایط خصوصی پیمان()به استثنای موارد پیش در پیمان شده بینیپیش یا مبالغ بر مواردمازاد  کارگاه

تغییر  کارگاه تجهیز و برچیدن مقطوع بهای کل کند،تغییر  پیمان ، مبلغپیمان عمومی شرایط طبق پیمانکار است. چنانچه ، به هزینهاست

 .کندنمی

 .قابل تغییر است جدید(،کارهای  پیوست دو تبصره جدید )موضوع کارهای ، تنها برایاضافی کارگاه تجهیز هزینه

بهای  ، تا سقف4به مفاد بند  ، با توجهکارگاه تجهیز و برچیدن هایاز ردیف هر یک تامین ، در صورتکارگاه تجهیز و برچیدن . هزینه6ـ3

 گیرد.تعلق می، مربوط هایدر ردیف شده ینیبپیش کل

، مانند اتفاقی کند، در برابر حوادثمی احداث تجهیز کارگاه برای را که کارگاه موقت ها و تاسیسات، ساختماناست . پیمانکار موظف7ـ3

 کند. ، بیمهو سیل سوزیآتش

کار  از انجام ، باید پساست شده کارفرما احداث تحویلی هایدر زمین که تجهیز کارگاهبه  مربوط و تجهیزات تاسیسات، ها. ساختمان8ـ3

. به جز به پیمانکار است کارفرما(، متعلق توسط شده تجهیز انجام )به استثنای تجهیز کارگاه بازیافتی و مصالح شوند. تجهیزات برچیده

کارفرما  پیمانکار در زمین توسط که تجهیز کارگاه ها و تاسیساتساختمان ، چنانچهقابل انتقال ختهسا پیشها و قطعاتساختمانتجهیزات، 

به حساب طلب و  تعیین دو طرف روز با توافق متعارف نرخ ها، بر اساسآن بازیافتی مصالح ، مورد نیاز کارفرما باشد، بهایاست شده احداث
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ها و تاسیسات مذکور به در این صورت بابت برچیدن ساختمان شود.، به کارفرما واگذار مییاد شده ها و تاسیساتمانساخت پیمانکار منظور و

 شود.ای در نظر گرفته نمیپیمانکار هزینه

 های سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.های اداری، دفاتر و محلتبصره: تجهیز ساختمان

های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمانهایی که مشمول خاتمه یا فسخ می. در پیمان3-9

 گردد.به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می

 

 محاسبه هزینه . نحوه4

هر  هزینهشوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. بندی مییوست به سه نوع اول، دوم و سوم دستههای این پردیف .1ـ4

 گردد.ها، به شرح زیر محاسبه میبا انجام عملیات هر یک از ردیف، کارگاه تجهیز و برچیدن هایاز ردیف یک

های مربوط به نگهداری و ن و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدامهایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامیردیفنوع اول، 

 33ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و درصد بهای واحد این ردیف 73شود، هایی که احداث میشود. برای ساختمانبرداری میبهره

ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان اختمانبرداری آن سهای مربوط به نگهداری و بهرهها بابت هزینهدرصد بهای واحد ردیف

ها متناسب با ساخت پی و عملیات درصد بهای واحد ردیف 33ها، ساخته مانند کاروانهای پیشگیرد. همچنین در مورد ساختمانتعلق می

 گیرد.سب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق میبرداری آن متناهای مربوط به نگهداری و بهرهها بابت هزینهدرصد بهای واحد ردیف 73نصب و 

درصد بهای واحد  15، 993332و  993331، 993133، 993132، 993131های در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیف تبصره:

مربوط به نگهداری و  هایها بابت هزینهدرصد بهای واحد آن ردیف 85ها و آن ردیفبه  مربوط عملیات پیشرفت ها متناسب بااین ردیف

 گیرد.ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق میبرداری ساختمانبهره

ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق شود. بهای این ردیفهایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام میردیف نوع دوم.

 گیرد.می

به  مربوط عملیات پیشرفت ها متناسب باشود. بهای این ردیفت که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میهایی اسردیف نوع سوم.

 گیرد.تعلق میهمان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، 

 شود.منظور میها وضعیت ، در صورتپس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، کارگاه تجهیز و برچیدن . هزینه2ـ4

 .گرددمنظور می وضعیت ، در صورتکارگاه و برچیدن عملیات از اتمام ، پسکارگاه برچیدن . هزینه3ـ4

های مربوط به مهندس در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه. 4ـ4

های مربوط، جداگانه شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه، درج نمی993334تا  993331های مشاور در ردیف

 گیرد..محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می

به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در  991433تا  991431های شماره . ردیف5ـ4

 .گیردتعلق میقابل  "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده"با عنوان  773ضابطه شماره  5ست شماره پیو

 شرایط اختصاصی. 5

 توزیع فوق و انتقال هایپست و زمینی خطوط رشته پایه واحد بهای فهارس حمل فصل در مندرج موارد در تجهیزات حمل بیمه هزینه .5-1

 جدول در مندرج سرجمع در مذکور ردیف مبلغ. گردد درج 991531 شماره ردیف در کار ارجاع اسناد تهیه زمان در تواندمی برق نیروی

 .گرددنمی لحاظ( الف)

 خدمات از ایمجموعه یا یک شامل صرفا که کارهایی ارجاع اسناد تنظیم در( پیوست این در مندرج) کارگاه برچیدن و تجهیز هزینه. 5-2

 .گیردنمی تعلق باشد،( احداث یا و نصب) اجرایی عملیات هرگونه فاقد که حمل و طراحی تجهیزات، تامین
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 های تجهیز و برچیدن کارگاهفهرست ردیف

 واحد شرح نوع شماره
بهای 
واحد 

 )ریال(

 مقدار
بهای کل 

 )ریال(

تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد  اول 993131

 مترمربع پیمانکار.متخصص 

  
 

تامین و تجهیز محل سکونت کارگران  اول 993132

 مترمربع پیمانکار.

  
 

های اداری و دفاتر تامین و تجهیز ساختمان اول 993133

 مترمربع کار پیمانکار.

  
 

    مقطوع هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه دوم 993134

تسهیلات لازم برای تهیه تامین کمک هزینه یا  دوم 993231

 مقطوع غذای کارگران.

  
 

تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی  دوم 993232

 مقطوع کارگران.

  
 

تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما،  اول 993331

مهندس مشاور و آزمایشگاه. )با رعایت بند 

 مترمربع (4-4

  

 

اداری و دفاتر های تامین و تجهیز ساختمان اول 993332

کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. )با 

 مترمربع (4-4رعایت بند 

  

 

تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما  دوم 993333
 مقطوع (4-4و آزمایشگاه. )با رعایت بند 

  
 

تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و  اول 993334

سرعت. )با رعایت  آزمایشگاه به اینترنت پر

 مقطوع (4-4بند 

  

 

تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با  اول 993335

های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر دوربین

 مقطوع از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
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 واحد شرح نوع شماره

بهای 

واحد 

 )ریال(

 مقدار
بهای کل 

 )ریال(

هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط  دوم 993336

( و حفاظت کار، براساس HSEزیست )
 مقطوع های مندرج در اسناد پیمان.دستورالعمل

  

 

های پشتیبانی، تامین و تجهیز ساختمان اول 993431

انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و 

 مترمربع موارد مشابه.

  

 

    مترمربع ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. اول 993432

عمومی، بجز های تامین و تجهیز ساختمان اول 993433

 مترمربع های مسکونی و اداری و دفاتر کار.ساختمان

  
 

    مقطوع محوطه سازی. اول 993434

    مقطوع          های گیاهی.احداث شاسی نگهداری گونه اول 993435

    مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. سوم 993531

داخل  تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی اول 993631

 مقطوع کارگاه.

  
 

تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل  اول 993632
 مقطوع کارگاه.

  
 

    مقطوع های مخابراتی داخل کارگاه.تامین سیستم اول 993633

    مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. اول 993634

    مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. اول 993635

    مقطوع تامین و نگهداری راه دسترسی. اول 993731

    مقطوع های سرویس.تامین راه اول 993732

    مقطوع های ارتباطی.تامین راه اول 993733

برداری تاسیسات جنبی یا نگهداری و بهره دوم 993734

 مقطوع 2-2زیربنایی موضوع بند 

  
 

    مقطوع کارگاه.تامین ایاب و ذهاب  دوم 993831

تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد  دوم 993832

 مقطوع نیاز.

  
 

آلات و تامین پی و سکو برای نصب ماشین سوم 993931

تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید 

 مقطوع .بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن
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 واحد شرح نوع شماره

بهای 

واحد 

 )ریال(

 مقدار
بهای کل 

 )ریال(

تجهیزات و راه اندازی آلات و نصب ماشین سوم 993932

 مقطوع هاآن

  
 

آلات و بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین سوم 993933
 مقطوع تجهیزات به کارگاه و برعکس.

  
 

بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع  سوم 993934

لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با 

آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله 
 مقطوع و برعکس. به کارگاه

  

 

حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از  سوم 993935

دریا به کارگاه و برعکس. )در مورد عملیات 

 مقطوع دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی(

  

 

انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا  سوم 993936
به کارگاه و برعکس.)در مورد عملیات دریایی 

 مقطوع از لایروبی(و ساحلی به غیر 

  
 

تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام  سوم 991331

نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته 
 5/3ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 

 ماه-مترمربع متر باشد )برحسب سطح نماسازی(

  

 

بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ  سوم 991332

و لوازم حفاری محل شمع و  آلاتماشین

 مقطوع بارت به کارگاه و برعکس.

  

 

جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و دمونتاژ، جابه سوم 991333

آلات حفاری محل شمع و بارت از یک ماشین

 مقطوع محل به محل دیگر در کارگاه.

  

 

بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و  سوم 991334

سپرکوبی و جعبه کوبی، آلات شمعماشین
 مقطوع محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.

  

 

تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای  سوم 991335
سازی محل ساخت تیرهای بتنی کف

 مترمربع ها.ساخته پلپیش

  
 

بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات  سوم 991336

تیر مشبک فلزی )پوترلانسمان( به کارگاه و 

 مقطوع برعکس.
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 واحد شرح نوع شماره

بهای 

واحد 

 )ریال(

 مقدار
بهای کل 

 )ریال(

جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای جابه سوم 991337

ساخته از محل هر پل به محل پل بتنی پیش
 مقطوع دیگر.

  

 

تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد  سوم 991338

ریزی، تحکیم نیاز شامل کارهای حفاری، بتن

و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل 

کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم 

 مقطوع انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 

  

 

تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای  سوم 991339

ساخت بلوک های بتنی سازی محل کف

 مقطوع اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.

  

 

تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به  سوم 991313
منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته 

 مقطوع بتنی برای اجرا از دریا

  
 

تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف  سوم 991131

ها و گودهایی که در مسیر چاهها و میله ترانشه
 مقطوع عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.

  

 

تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین  سوم 991132

ها و پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه
 مقطوع گودها.

  

 

تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و  سوم 991133
هایی که به علت انجام محلوسایل نقلیه در 

 مقطوع شود.عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می

  
 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب  سوم 991134

 مقطوع م.در موارد لاز

  
 

تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و  سوم 991135
وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق 

ایمنی تردد در عملیات اجرایی و حفظ 

 مقطوع کارهای دریایی و ساحلی.

  

 

تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی  سوم 991136

برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ 

 مقطوع ایمنی تردد دریایی.
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 واحد شرح نوع شماره

بهای 

واحد 

 )ریال(

 مقدار
بهای کل 

 )ریال(

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل  سوم 991137

 مقطوع .سد

  
 

موقت نهرهای زراعی موجود حفظ یا انحراف  سوم 991231
 مقطوع در محدوده کارگاه.

  
 

های گیاهی در محل دپو تا قبل نگهداری گونه دوم 991232

 مقطوع از کاشت.

  
 

    مقطوع بیمه تجهیز کارگاه. دوم 991331

    مقطوع برچیدن کارگاه. سوم 991332

991431 

 

پیشرفت 
 کار

انجام  وتجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، 
آزمایشهای عملیات خاکریزی )معمولی و 

سنگی(، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست 

 مقطوع توسط پیمانکار 

  

 

پیشرفت  991432

 کار

تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام 

 مقطوع آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار

  
 

پیشرفت  991433
 کار

آزمایشگاه، و انجام تجهیز و استقرار یک واحد 
 مقطوع آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار

  
 

های خطوط بیمه حمل تجهیزات در رشته سوم 991531

های انتقال و فوق توزیع نیروی زمینی و پست
 برق.

 مقطوع

  

 

    مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 دیجد ی. کارها0 وستیپ
 

 : شودیعمل م ریها به شرح زآن متیق نییتع یابلاغ شود، برا مانکاریبه پ ییکارها مان،یدر چارچوب موضوع پ اگر

نشده  ینیبشیمقدار پ ایواحد  متیق ،یابلاغ دیکار جد یکار( برا یاجرا نهی)برآورد هز مانیمنضم به پ ریبها و مقاد. چنانچه در فهرست1

 مانیکه پ یمانیپ یعموم طیضوابط مشابه شرا ای( و 4311 هی)نشر مانیپ یعموم طیشرا 29مطابق بند ج ماده  دیجد متیق نییتع یباشد، برا

 . شودیبر اساس آن منعقد شده است، عمل م

 متیق نییروش تع ایشده باشد و  ینیبشیواحد و مقدار پ متیق مانیمنضم به پ ریبها و مقاددر فهرست یکار ابلاغ یکه برا ی. در صورت2

 مانیمندرج در پ یهابیبا اعمال تمام ضر متیاز همان ق ناًیکار مذکور ع متیق تعیین یشده باشد، برا حیها تصرواحد آن در مقدمه فصل

و حداکثر جمع مبلغ  شود،یمربوط( استفاده م یهابیضر ریو برحسب مورد سا مانکاریپ یشنهادیپ بیمربوط، ضر یبالاسر بیضر)مانند 

ضوابط مشابه  ای( و 4311 هی)نشر مانیپ یعموم طیشرا 29کار مطابق بند الف ماده  ریمقاد شیبا درنظرگرفتن افزا هافیرد نیمربوط به ا

 است.  مانیپ هیدرصد مبلغ اول 25بر اساس آن منعقد شده است،  تا  مانیکه پ یمانیپ یعموم طیشرا

 ینیبشیکارگاه پ زینسبت به تجه یکارگاه اضاف زیتجه جهیو در نت دیجد زاتیتجه وست،یپ نیموضوع ا یکارها یاجرا یچنانچه برا (تبصره

 ،یاضاف دنیو برچ زی. مبلغ تجهشودیتوافق م مانکاریآنها، با پ نهیو هز زیتجه یباشد، در مورد اقلام اضاف ازین مانیشده در اسناد و مدارک پ

 .توافق شود تواندیم مانیکارگاه پ دنیو برچ زیدرصد مبلغ مقطوع تجه 25حداکثر تا 



 باسمه تعالی

 

 تشکر و قدردانی
 

ها از طرحبرداری چرخه ساخت و بهرهواجرایی کشور و نظام فنیدر  بااهمیتعنوان اسنادی ه های بهای واحد پایه بفهرست

ها و ایجاد بین عوامل اجرایی طرح نواییو هم ، با هدف هماهنگیهای مختلفها در رشتههستند که تهیه، تدوین و ابلاغ آن

 شود.ها، انجام میهای اجرای پروژهرآورد هزینهیکنواختی در بَ

، جامعه مهندسی و های اجراییورد مثبت و استقبال دستگاه، بازخ5511ُسال  بهای واحد پایه درپس از انتشار رسمی اولین فهرست

و افراد  ی فنی مهندسیهاتشکل ،یهای اجرایبا همکاری دستگاهکشور وبودجه تا سازمان برنامه گردیدمجریان کشور، باعث 

مجموعه به نحوی که اکنون  ،بهای موردنیاز اقدام نمایدسط و گسترش فهارسهای مختلف، به بَربط در رشتهمتخصص ذی

واجرایی یکپارچه کشور، سازی و بازنگری شده و در راستای نظام فنیبه هنگامهای گوناگون در رستهبهای واحد پایه هایفهرست

 شود.میمنتشر 

نظرانی کارشناسان و صاحبفنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب و نیز مدیران، عالیشایسته است از اعضای محترم شورایاز این رو 

، مراتب تقدیر و تشکر اندآفرین بودهنقش ،کارشناسی، تدوین و بررسیهای پایه، ه در مراحل تعیین قیمتذشتکه طی سالیان گ

 بعمل آید.

، گامی "4141سال  برق نیروی خطوط زمینی انتقال و فوق توزیعبهای واحد پایه رشته فهرست"اینک با ابلاغ و انتشار 

ها برداشته شده است. به این وسیله از ها و پروژهواجرایی یکپارچه کشور برای مدیریت طرحدیگر در جهت رشد و اعتلای نظام فنی

رادارم. قدردانی  اند کمالو همکاری نموده مشارکت بهابه شرح زیر در تهیه این فهرست ربط کهکلیه همکاران و متخصصین ذی

برای خدمت به خلق خدا و پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور عزیزمان را بحان توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سُ 

  .آرزومندم

 سیدحمید پورمحمدی                                                                                                      
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